SOMIPRESS

ROMANIA
SATU MARE, STRADA SPICULUI NR. 34

JUDETUL SATU MARE

CUIL: RO 14318374, J30/503/2001
TELEFON 0261/770266

NR, 67 DIN 08.03.2022

Catre,

Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare

Prin prezenta S.C. SOMIPRESS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, Strada Spicului nr
34, Judetul Satu Mare, avand codul unic de inregistrare RO 14318374, numar de ordine in Registrul
Comertului J30/503/2001, tel. +40 (0)261770266, detine autorizatia integrata de mediu nr.
19/08.10.2018 revizuita la data de 19.12.2019, revizuita la data de 19.10.2020, prin prezenta va
transmitem, conform articolului 14.7 din Autorizatia Integrata de Mediu, Raportul Anual de Mediu.

Cu stima,
Responsabil de Mediu
Madalina Agnana Druta
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RAPORT ANUAL DE MEDIU

PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA N
INSTALATIA DE TURNARE ALUMINIU
DIN CADRUL SOMIPRESS ROMANIA SRL SATU MARE
- AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU nr.SM -19 DIN 08.10.2018 REVIZUITA LA DATA DE 19.10.2020

Perioada de raportare: 01.01.2021 - 31.12.2021

1. ACTIVITATEA DE DESFASURATA:

e Volum de productie realizat in 2021.
Nr. Total de ore pt. anul 2021 este de: 4235
Tone aluminiu prelucrat in anul 2021 este: 1464
Nr. Total de piese pt. anul 2021 este: 15,047,894

2. SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU.

+ SOMIPRESS ROAMNIA SRL are un sistem de management de mediu proiectat, implementat, evaluat
si certificat conform cerintelor SR EN 1SO 14001:2015, pentru domeniul de activitate: ,”.
- Certificat nr EMS-4172/R, emis la data de 25.11.2010, revizuit la data de 27.09.2021 cu
valabilitate 27.09.2024 emitent RINA SIMTEX-O.C.S.R.L
e Sunt elaborate si implementate urmatoarele documente de planificare pentru managementul situatiilor
de urgentd — componentd a sistemului de management de mediu ISO 14001:2015.
- Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta.
- Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgents, nr.inreg.ISU Somes Satu Mare — NR.
530/19.SU-SM DIN 23.10.2019
e Program de revizii si reparatii. Este elaborat, implementat, functional si in desfasurare permanents
Planul anual de mentenantd a echipamentelor de productie si a infrastructurii de utilitati.
* Nuam avut incidente, accidente de mediu in perioada de raportare.

3. MONITORIZAREA ACTIVITATII; POLUANTI LA EVACUAREA iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT.

Monitorizarea factorilor de mediu a fost efectuata conform planului de monitorizare din Autorizatia Integrata
de Mediu nr. 19 din 08.10.2018 revizuita la data de 19.10.2020

3.1. MONITORIZARE EMISII IN AER:
RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CALITATH AERULUI NR. 123/11.10.2021 - anexat

3.2. MONITORIZARE SOL S! APE SUBTERANE
RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CALITATII APELOR SUBTERANTE NR. 114/15.10.2021 - anexat
RAPORT DE INCERCARE APE SUBTERANE NR.655 DIN 028/11/2021 SI NR.656 DIN 02/11/2021 - anexat
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3.3. MONITORIZARE APA ~

Buletin de analiza nr.43 din 25.03.2021 - anexat
Buletin de analiza nr.44 din 25.03.2021 - anexat
Raport de incercare 2112112/1/18.06.2021 - anexat
Raport de incercare 2112113/1/18.06.2021 - anexat
Raport de incercare 2118739/1/09.09.2021 - anexat
Raport de incercare 2118740/1/09.09.2021 - anexat
Raport de incercare 2124835/1/03.12.2021 - anexat
Raport de incercare 2124836/1/03.12.2021 - anexat

3.4. MONITORIZARE ZGOMOT SI VIBRATI

Raport de incercari toxicologice nr. 123med 11.10.2021 - anexat
Raport de incercari toxicologice nr. 124med/11.10.2021 - anexat

4. MANAGEMENTUL DESEURILOR.

Societatea are un sistem de gestiune a deseurilor. Pentru fiecare deseu se tine evidenta in fise de deseuri
conform HG 856.

Cantitatea de deseuri generata, valorificata si eliminata sunt sintetizate in tabelul anexat.

5. SESIZARI SI RECLAMATII DIN PARTEA PUBLICULUL.

Nu s-au inregistrat sesizari si reclamatii de mediu din partea cetatenilor din zonele adiacente rezidentiale,
nici din partea operatorilor economici aflati in vecinatate

6. RAPORTARE EPRTR

Raportarea datelor de emisii si transfer sunt prezentate in tabelul anexat.

7. RAPORTAREA INFORMATHLOR SOLICITATE iN CHESTIONARELE UTILIZATE
PENTRU COLECTAREA DATELOR IN VEDEREA REALIZARII INVENTARELOR DE
EMISII (OMMP 3299/2012)

S-a efectuat raportarea datelor de emisii pentru 2020 in SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii, deoarece

aplicatia nu este functionala anul trecut si pana in acest moment s-a putut realiza doar raportarea pt 2020 —
anexat dovada raportarii.

8. DATE REFERITOARE LA AMBALAJE S| DESEURI DE AMBALAJE

S-au transmis datele aferente ambalajelor si deseurilor in format listat (print), nreg.la APM Satu Mare
cu nr. 2497/23.02.2022 ~ adresa anexata

9. AUDIT DE EFICIENTA ENERGETICA

Conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr.SM-19 din08.10.2018 revizuita la data de 19.10.2020 -s-a efectuat
un Raport de Auditul Energretic de catre frma SC TECNOSAM SRL -Anexat auditului energetic.

10. Situatii de oprire / pornire a instalatiei de spumare, care si necesite notificare.
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S-a oprint activitatea pentru vacanta de Craciun in data de 20.11.2021 pana in data de 02.01.2022. S-a
notificat Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare prin adresa 239 din 16.12.2021si Garda Ntionala de
Mediu Satu Mare prin adresa 240 din 16.12.2021

S-a oprint activitatea pentru vacanta de Vara in data de 02.08.2021 pana in data de 13.08.2021. S-a
notificat Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare prin adresa 154 din 28.07.2021si Garda Ntionala de
Mediu Satu Mare prin adresa 155 din 28.07.2021

11.Documente atasate:
Certificat 1S 14001-2015
Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta
Program revizii si reparatii
Tabel gestiundea deseurilor
Tabel E-PRTER

ADRESA PRIVIND DATELE AFERENTE AMBALAJELOR Si DESEURILOR INTREGISTRATE LA APM
SATU MARE

ADRESE PRIVIND NOTIFICAREA AUTORITATILOR CU INTRERUPEREA ACTIVITATII SOCIETATI!
Dovada raportarea datelor de emisii pentru 2020 in SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii

Audit Energetic

RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CALITATI AERULUI NR. 123/11.10.2021 - anexat
RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CALITATH APELOR SUBTERANTE NR. 114/15.10.2021
RAPORT DE INCERCARE APE SUBTERANE NR.655 DIN 028/11/2021 Sl NR.656 DIN 02/11/2021
Buletin de analiza nr.43 din 25.03.2021

Buletin de analiza nr.44 din 25.03.2021

Raport de incercare 2112112/1/18.06.2021

Raport de incercare 2112113/1/18.06.2021

Raport de incercare 2118739/1/09.09.2021

Raport de incercare 2118740/1/09.09.2021

Raport de incercare 2124835/1/03.12.2021

Raport de incercare 2124836/1/03.12.2021

Raport de incercari toxicologice nr. 123med 11.10.2021

Raport de incercari toxicologice nr. 124med/11.10.2021

Satu Mare,

intocmit: Aprobat:
Responsabil mediu Director,
Madalina Druta
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WESSLING Roménia SRL

Laborator Protectia Mediului

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 /211 540

Fax +40 265 206 419

office@wessling.ro, www.wessling.ro

acraditat pentsu
INCERCARE

T

'WESSLING

B D Quality of Life

SREN ISOAEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI643 F-PG-21-01, ver.8

RAPORT DE INCERCARE

2124836/1/03.12.2021

Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare

Contract: WR 4258/24.11.2021

Inceputul Incercarilor: 24.11.2021
Sfarsitul Tncercarilor: 02.12.2021

Director Divizie
ing. loan Pop

Joan Fop

Declaratie: rezultatele din acest raport de incercare se refers doar la proba care a fost analizata.

Raportul de incercare a fost emis in format electronic si este valabil cu semnaturd electronica calificaté
conform reglementarilor legislative In vigoare.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus decét integral. o
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar ia achitarea integrala a facturitor. Prestatorul st
rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de incercare fn cazul neachitarii integrale a facturilor pentru serviciile

prestate.
Proiect: 2021/M/02152

Raport de incercdri nr.: 2124836/1

Pagina 1 din 2



WESSLING Roménia SRL

Laborator Protectia Mediuiui

RO 540326 Targu Mures, Str, Pavel Chinezu 10
Tel. @ +40 265 212 953/ 211 540

Fax +40 265 206 419

office@wessling.ro, www.wessling.ro

Recoltare

acveditat pentro
INCERCARE

SR ENISO/CE! 470285:2008
CERTIFICAT DE ACREDITARE

L1643

Recoltator;: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare
Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, sir. Spicului, nr. 34, jud. Satu Mare
Locul recoltiirii: lac. Satu Mare, str. Spicului nr.34, jud. Satu Mare

WESSLING

Quality of Life

F-FG -21-01, ver.8

Cod Cod . . Data Data . . Cantitate
probii subesantion Denumire proba prelevirii primirii Tipul probei
29679 | 0000213358 Apd uzatd mnajerd | 54 14 5001| 24.11.2021] Apa uzats 2LPE

Parametrii generali ai apei

Apa uzata
(1) 1IL-03-01, SR EN I1SO 10523:2012
(2) 1L-02-01, SR EN 872:2005
(3) IL-02-03, STAS 90187-84
(4) 1L-02-02, SR 7587:1996
(5) 1L-03-24, 1SO 15705:2002
(6) 1L-03-18, Ed04
(7) 1L-01-01, SR ISO 7150-1:2001
o Cod probad | imite conform AIM [Limite conform AGA
Determinari U.M. nr.SM 19/08.10.2018 jnr.36/04.05.2020
29679
Ph (25°C)™ unitati pH 6.78 6,5-8,5 6,5-8,5
Materii totale in suspensii® mg/dm? 33.3 60 60
Reziduu filtrabil la 105 °C® mg/dm? 295 2000 2000
Substante extractibile® mg/dm? <20 (10,2) 20 20
Consum chimic de oxigen maO./dm? 125
Consum biochimic de oxigen maO./dm?
(CBOB)® 902 13.0 25 25
Azot Amoniacal (NH4+)? mg/dm?® 2.8 3 3

Aparatura folosita:
pH-metru Inolab 720:
Termoreactor ECO 25;
UV-VIS PE Lambda 25

Targu Mures, 03 decembrie 2021

Sef Laborator
chim. Bodi Enikd

Proiect: 2021/M/02152

Raport de incercari nr.: 2124836/1

Responsabil calitate
Térdk Taméas

Pagina 2 din2




WESSLING Roméania SRL

Laborator Protectia Mediului

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953/ 211 540

Fax +40 265 206 419

office@wessling.ro, www.wessling.ro

acreditat pentri:
INCERCARE

'WESSLING

R v
] ) ality of Li
A Quality of Life
SRENISOIEC 170232018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
11643 F-PG-21-01, ver.8

RAPORT DE iINCERCARE

2124835/1/03.12.2021

Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare

Contract: WR 4258/24.11.2021

fnceputul incercarior: 24.11.2021
Sfarsitul Tncercarilor: 02.12.2021

Director Divizie
ing. loan Pop

emnat eloctonio do

Joan Frp

Declaratie: rezultatele din acest raport de incercare se referd doar la proba care a fost analizata.
Raportul de incercare a fost emis in format electronic si este valabil cu semné&tura electronica calificata
conform reglementarilor legislative Tn vigoare.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral.
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrald a facturilor. Prestatorul Tsi
rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de incercare in cazul neachitarii integrale a facturilor pentru serviciile

prestate.
Proiect: 2021/M/02152

Raport de incercari nr.: 2124835/1
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WESSLING Roménia SRL acceiat pene

INCERCARE

'WESSLING

Quality of Life

Laborator Protectia Mediului
RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10

Tel.: +40 265 212 953/ 211 540 SREN ISOIEC 170232018

Fax +40 265 206 419 CERTIFICAT DE ACREDITARE £-PG-21-01. ver 8
office@wessling.ro, www.wessling.ro L1643 e
Recoltare

Recoitator: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare
Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, str. Spicului, nr. 34, jud. Satu Mare
Locul recoltarii: Satu Mare, str. Spicului nr.34, jud. Satu Mare

Cod Cod . = Data Data . . .
proba subesantion Denumire proba prelevarii | primirii Tipul probe Cantitate
20678 0000213357 Apa uzata pluviald |23.11.2021 |24.11.2021| Apa uzata 2LPE

Parametrii generali ai apei
Apa uzata

(1) IL-03-01, SR EN ISO 10523:2012
(2) IL-02-01, SR EN 872:2005

(3) IL-02-03, STAS 9187-84

(4) IL-02-02, SR 7587:1996

(5) IL-03-24, 1SO 15705:2002

(6) IL-03-16, Ed04

(7) IL-01-01, SR ISO 7150-1:2001

Cod proba Limite conform | Limite conform

Determinari u.M. AGA AIM nr.SM
29678 nr.36/04.05.2020 | 19/08.10.2018
pH (25°C)™" unitéti pH 7,28 6,5-8,5 6,5-8,5
Materii totale in suspensii® mg/dm?® 14,0 60 35
Reziduu filtrabil la 105 °C® | mg/dm® 227 2000 -
Substante extractibile™ mg/dm® <20 (10,6) 20 20
Consum chimic de oxigen 3
ccocn® mgQO./dm <25 125 -
Consum biochimic de oxigen 3
(CBO5)® mgO,/dm 5,00 25 -
Azot Amoniacal (NH4+)™ mg/dm® 0,091 3 -
Aparatura folosita:
pH-metru Inolab 720;
Termoreactor ECO 25;
UV-VIS PE Lambda 25
Téargu Mures, 03 decembrie 2021
Sef Laborator Responsabil calitate
chim. Bédi Enikd Torok Tamas

Proiect: 2021/M/02152 Raport de incercari nr.: 2124835/1 Pagina 2 din 2



WESSLING Romania SRL ot 'WESSLING
CERCARE B ]

g *
Laborator Protectia Mediului (\“ B
RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chirezu 10 RE R 2101, ver.7
Tel.: +40 265 212 953/ 211 540 8 Foome L2501 F-PG-21-01, ver.
Fax +40 265 206 419 CERTIICAT DE ACRESITARS
ofﬂca@wesshng‘ro,.www.wessling.;jo nigas :

RAPORT DE INCERCARE

2118740/1/09.09.2021

Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare
Contract: WR 3073/27.08.2021

Inceputul Incercérilor: 02.09.2021
Sfarsitul incercarilor: 09.09.2021

Director Divizie
ing. loan Pop

Pl
O q} % ﬂof‘jj
o, oo
e S

Declaratie: rezultatele din acest raport de Incercare se referd doar la proba care a fost analizats.
Raportul de Tncercare este valabil in ariginal numai cu timbru sec. ’
Raportul de thcercare nu poate fi reprodus decét integral.
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrata a facturilor. Prestatorul isi

rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de Incercare in cazul neachitérii integrale a facturilor pentru serviciile
prestate,

Project: 2021/M/Q1538 Raport de incercadri nr.: 2118740/1 Pagina 1 din 2



WESSLING Romaénia SRL

Labarator Protectia Mediufui

RO 540326 Targu Mureg, Str. Pavet Chinezu 10

acesditat pontro
FEN)

RE AR,

% WESSLING

Tel.: +40 265 212 953 /211 540 N 1EGE . FPG21-01, ver.7
Fax +40 265 206 419 e
office@wessling.ro, www.wessling.r¢ LIss
Recoltare
Recoltator: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare
Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, str. Spicului, nr. 34, jud. Satu Mare
Locui recoltirii: Satu Mare, str. Spicului nr.24, jud. Satu Mare
Cod Cod . “ Data Data _— :
prob4 subesantion Denumire probéd prelevéarii | primirii Tipul probei Cantitate
22232 0000201503 Apa uzatd pluviald  {01.09.2021102.00.2021 | Apd uzatd 2LPE
Parametrit generali ai apei
Apé uzatd
(1) 1L-03-01, SR EN ISO 10523:2012
(2) iL-02-01, SR EN 872:2005
(3) 1L-02-03, STAS 9187-84
(4) IL-02-02, SR 7587:19896
(5 IL-03-24, ISO 15705:2002
{B) iL-03-18, Ed04
{7} 1L-01-01, SR IS0 7150-1:2001
Cod proba Limite conform lelti g&x\form
i M. . SM
Determindrt UM 22232 | o108 10,2018 nr.36/04.05.202
pH (25°Cy"” unitati pH 6,7 6,5-8,5 6,5-8,5
Materii totale in suspensii™ mg/dm® <5 35 50
Reziduu filtrabil 1a 105 °C® |  mgidm® 208 - 2000
Substante extractibile'’ mg/dm® <20 (2,40) 20 20
Consum chimic de oxigen 3
(ccocH® mgOafdm <25 - 125
Consum b(ig;tgg;(%)de OXigen | e Oafdrm® 4,00 . 25
Azot Amoniacat (NH4+)" mg/dm® <0,05 - 3
Aparatura folositi:
pH-metru Inolab 720;
Termoreactor ECQ 25;
UV-VIS PE Lambda 25
Targu Mures, 09 septembrie 2021
Sef Laborator Responsabil calitate
chim. Badi Eniké TéwsK Tamas

1

Proiect: 2021/M/01538 Raport de incercéri nr.: 211874011 Pagina 2 din 2



WESSL!NG Romﬁnia SRL acreditat pantre

INCERCARE

‘WESSLING

F-PG-21-01, ver,7

Laborator Protectia Madiului C wjz:.;?]“"‘)
RO 540326 Targu Mureg, Str. Pavel Chinezu 10 B R

Tel.: +40 265 212 953 /211 540 rremmme 1rsony
Fax +40) 265 206 419 RENISOIES 17015:2048

. . GERTIFICAT DE ACREDIEARS
office@wessling.ro, www.wessling.ro LTEs

RAPORT DE INCERCARE
2118739/1/09.09.2021

Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare
Contract: WR 3073/27.08.2021

Inceputul Tneercarifor; 02.09.2021
Sfargitul theercérilor: 00.08.2021

Director Divizie
ing,.loampop

Declaratie: rezultatels din acest raport de incercare se referd doar la proba care a fost-analizata.
Raportul de thcercare este valabil in original numai cu timbru sec.
Raportul de Incercare nu poate fi reprodus decst intagral,
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrald a facturiior, Prestatorul isi

rezervd dreptul de retragers a rapoartelor de ncersare Tn cazul neachitiirli intagrale a facturllor pentru serviciile
prestate.

Prolect: 2021/M/01538 Raport de fncerciri nr.: 2118739/ Pagina 1 din 2



WESSLING Romania SRL

Laborator Protectia Mediuiul

RO 640326 Téargu Mures, Str. Pavel Chinezu 10
Tel. .: +40 265 212 953/ 211 540
Fax +40 265 206 419

office@wessling.ro, www.wessling.ro

Recoltare

agveditat pentrs
INCERCARE

LU =

( o ')
25 K

ER ENISOICE] 17028:2006

CERTIFICAT BEACREDITARE
LEG43

Recoitator: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare

Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, sir. Spicului, nr. 34, jud. Satu Mare
Locul recoltiirii: lac. Satu Mare, str. Spicului nr.34, jud. Satu Mare

WESSLING

FFG -25-01, ver.?

Cod Cod . Data Data i Cantitate
probii | subesantion | Denumireprobd | o o sdi| primin | 1PUl probe
22231 | ooo0201502 | APAUZEtBmenalerd | oy o0 o011 02 09.2021! Ak uzats 2L PE
Parametrii generall ai apei
Ap& menajerd
(1) IL-03-01, SR EN 1SO 10523:2012
(2) IL-02-01, SR EN 872:2005
(3) IL-02-03, STAS 9187-84
{4) IL-02-02, SR 7587:1996
(5) 1L-03-24, I1SO 153705:2002
(6) 1L-03-16, Ed04
(7) 1L-01-01, SR 1SO 7150-1:2001
. Cod probd | |imite conform AIM [Limite conform AGA
Determinai u.m. nr.SM 18/08.10.2048 [nr.36/04.05.2020
22231
Ph (25°C)" unitati pH 7.4 6,5-8,5 6,5-8.5
Materli totale in suspensii® mgfdm?® <5 80 80
Reziduu filtrabil fa 105 °C® mg/dm® 236 2000 2000
Substante extractibile® mg/dm?® <20 (2.60) 20 20
Consum chimic de oxigen | mao./dm? 125
(CCOCr)® g~ <25 125
Consum biochimic de oxigen maO.fdm3 25
(CBOB)® o 6.00 e
Azot Amoniacal (NH4+)7 mg/dim?® 1.37 3 3

Aparatura folositd:
pH-metru inolab 720;
Termoreactor ECO 25;
UV-VIS PE Lambda 25

Targu Mures, 09 septembrie 2021

Sef Laborator
chim. Bodi Enikd

Proiect: 2021/M/01538

Raport de incercéri nr.: 2118739/1

Responsabil calitate
Térdk Tamas

f"'/'v ’
I
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WESSLING Roménia SRL acewsitat yends

=z == WESSLING
Laborator Protectia Mediului </2K' " ”’:> ’
RO 540326 Targu Mutes, Str. Pavel Chinezu 10 AL AT

Tel.: +40 2656 212 853/ 211 540 i ainc. F-PG-21:01, ver.7
Fax +40 265 206 419 oo npissiated -

X ’ CERTIFICAT DE ACREDITARE
office@wessling.ro, www,wessling.ro L4

RAPORT DE iN-CERcARE

2112112/1/18.06.2021

‘Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satuy Mare, jud. Satu Mare
Contract: WR 2045/08.06.2021

Inceputul incercarilor; 08.06.2021 |
Sfarsitul Incercéritor: 15,08.2021 |

Director Divizie
ing. Joan Po)

1
i

Declaratie: rezultatele din acest raport de Ineercare se refera doar la proba cdre a fost analizat.
Raportul de incercare este valabil in original nunai cu timbru sec. !
Raportul de fncercare nu poate fi reprodus decat integral. i
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar Ia achitarea integrald a facturilor. Prestatorul isi

rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de Incercare in cazul neachitarii inte;graie a factutilor pentru serviciile
prestate. :

Prolect: 2021/M/00952 Raport de incercéri nr.: 2112112/1 Pagina 1 din 2
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WESSLING Romania SRL

Laborator Protectia Mediuiui

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10
Tel. . +40 265 212 953/ 211 540

Fax +40 265 206 419

office@wessling.ro, www.wessling.ro

Recoltare

agreditat pentre

INCERCARE J‘??‘Z’{
S SR
CuB)
L AR

SR ENISO/CEL 17026:2008
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI643

Recoitator; SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare
Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, sir. Spicului, nr. 34, jud. Satu Mare
Locul recoltiirii: lac. Satu Mare, str. Spicului nr.34, jud. Satu Mare

' WESSLING

F-F@ -21-01, ver.7

Cod Cod M Data Data . Cantitate
probii subesantion Denumire probd prelevarii | primirii Tipul probel an
14417 | 0000188454 | AP UZAEMENARIE | oy ne o004 | 08 06.2021| Apa uzats 2L PE

(1) 1L-03-01, SR EN ISO 10523:2012
(2) IL-02-01, SR EN 872:2005

(3) IL-02-03, STAS 9187-84

(4) IL-02-02, SR 7587:1996

(5) 1L-03-24, 1SO 15705:2002

(6) 1L-03-18, Ed04

(73 1L-01-01, SR ISO 7150-1:2001

Parametrii generali ai apei
Apd menajera

Determinar UM Cod proba | |imite conform AIM [Limite conform AGA
o nr.SM 19/08.10.2018 nr.36/04.05.2020
14417
Ph (25°C)™ unitati pH 6,6 6,5-8,5 6,5-8,5
Materii totale in suspensii® mg/dm?® 315 80 60
Reziduu filtrabil 1a 105 9 C® mg/dm?® 309 2000 2000
Substante extractibile® mg/dm? <20 ¢5,20) 20 20
Consum °“‘(“é‘gggr‘;§;‘)ge" mgO,/dm® 89,3 125 125
Consum brocmgg g% )c()glgen mgO./dm? 20,0 25 25
Azot Amoniacal (NH4+)7 mg/dm?® 2,34 3 3

Aparatura folositd;
pH-metru/cond. HANNA Hi5522-02;
Termoreactor ECO 25;

UV-VIS PE Lambda 25

Targu Mures, 18 iunie 2021

Sef Laborator
chim. Bodi Eniké
]

12001

e

Proiect: 2021/M/00952

Responsabil calitate
Térék Tamas

-

g .

Raport de incercéri nr.: 21121121
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WESSL]NG Roménia SRL actesirat pantrs

WESSLING
Laborator Protectia Mediului Cﬁzg dj)
RO 540326 Targy Mures, Str. Pavel Chinezu 10 ff AR
Tel.+40 265 212 953 /211 640 150t F-P@-21-01, ver.7
; - SRENJBOAEC 170252018
Fax +40 285 206.419 5 CERTIFICAT DE ACREDITARE
offico@wessling.ro, wwiv.wessting.ro Li43

RAPORT DE INCERCARE
2112113/118.06.2021

Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare
Contract: WR 2045/08.06.2021

Inceputul tncercérilor: 08,06.2021
Sfarsitul incercarilor; 15.06.2021

Director Divizie
ing. loan Pop

O *.

Declaratie: rezultatele din acest raport de ihce-care se refera doar fa proba care a fost analizata.
Raportul de incercare este valabil in original numai cu timbru sec.
Raportul de Thoercare nu poate fi reprodus decat integral.
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrala a facturilor. Prestatorul Tsi

rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de incercare In cazul neachitirii integrale a facturilor pentru serviciile
prestate.

Prolect: 2021/W/00952 Raport de incercari nr.: 2112113/ Pagina 1 din 2




WESSLING Romaéania SRL

Laborator Protectia Mediutui

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10
Tel. .: +40 265 212 9531211 540
Fax +40 265 206 418

office@wessling.ro, www.wessling.ro

Recoltare

acreditat pentyo
INCERCARE

,fg;mw ey
(’SE '@L-)
BR ENISOICE! 17025:2005

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Lig4y

Recoltator: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, jud. Satu Mare
Beneficiar: SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, sir. Spicului, nr. 34, jud. Satu Mare
Locul recoltiirii: lac. Satu Mare, str. Spicului nr.34, jud. Satu Mare

&% WESSLING

F-FG -21H, ver.7

Cod Cod . Data Data .
titate
probii subesantion Denumire probd prelevarii | primirii Tipuf probei Can
14419 | 0000188455 | /P uzaté pluviaid 07.06.2021/| 08.06.2021| Ap# uzata 2L PE

Parametrii generali ai apei

Apd uzatd
(1) IL-03-01, SR EN iSO 10523:2012
(2) IL-02-01, SR EN 872:2005
(3) 1L-02-03, STAS 9187-84
(4) IL-02-02, SR 7587:1986
(5) IL-03-24, 1SO 15705:2002
(6) 1L.-03-16, Ed04
(7) 1L-01-01, SR 180 7150-1:2001
. Cod probd || imite conform AIM [Limite conform AGA
Determinari U.M. nr.SM 19/08.10.2018 nr.36/04.05.2020
14419
Ph (25°C)™M unitéti pH 8.55 6,5-8,5 6,5-8,5
Materii fotale in suspensii® mg/dm? 10,7 35 60
Reziduu filtrabil la 105 °C® mg/dm? 229 - 2000
Substante extractibile® mg/dm? <20 (6,20) 20 20
Consum chimic de oxigen | mgO,/dm? N
(ccoch® g2 <25 125
Consum biochimic de oxigen maO./dm? }
(CBOS)® gO2 6,00 25
| Azot Amoniacal (NH4+)® mg/dm? 0.128 - 3

Aparatura folosité:
pH-metru/cond. HANNA HI5522-02;
Termorsactor ECO 25;

UV-Vi8 PE Lambda 25

Targu Mures, 18 iunie 2021

Sef Laborator
chim. Bodi Enikd

(2? /1?4 )
S0

Proiect: 202 1/M/00952

Raport de Tncercari nr.: 2112113/

Responsabil calitate
Térék Tamas

A

e
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seveditl e
INCERCARE

S.C. APASERV SATU MARE §S.A.

w"{{{'i' -

Laboratorul de Analize Ape Uzate )
Str. Gabriel Georgescu, tel. 0261711357 "L s
e-mail: labepurare@apaservsm.ro SREN ISR 1 P0R:0018

CERTEFICAT DR ACREIEARE
i 128

Exemplar nr.: i

BULETIN DE ANALIZA
Nr. 43 din 25.03.2021

Analize efectuate in regim de acreditare conform pozitiilor nr. 1,2,3,4,5,6,8
din Anexa la Certificatul de Acreditare Nr. 128-L acordat de Asociatia de
Acreditare din Roméania — RENAR.

1. Numele si adresa clientului care a emis comanda:
SC. Somipress Roménia SRL, Str. Ritu Mare, nr. 76, Satu Mare
2. Comandé/eenteaet client nr:32/22.02.2021
3.Nr. si data de inregistrare in laborator a comenzii/eentraetuhui:7/10.03.2021
4. Proba supusi analizei gi datele de identificare ale acesteia:
4.1. Cod proba: P225/2021
4.2. Apa uzati, recoltati de prelevater/client in cantitate de 5 litri.
4.3. Procedura de prelevare cand recoltarea se face de citre laborator;: PG-LLAAU-16.
4.3. Analizele s-au efectuat pe o proba de 4,5 litri dintr-o cantitate de 5 litri
4.4. Tipul probei prelevate: - medie
- momentana
- instantence

5. Data si ora prelevirii probei: inregistrate la client, 10.03.2021,

6. Data si ora predirii de citre prelevator/client a probei de analizat:
10.03.2021 ora 11*°

7. Perioada efectuirii analizelor: 10.03.2021 —25.03.2021

ATENTIE!

1. Reproducerea partiala a prezemulul buletin de analizs este interzisa fara aprobarea scrisd a laboratorului de analize.
2. Buletinul de analiza se referfi numai la obiectul §i cantitatea analizats si mentionati mai sus.

Cod:F1-PG-LAAU-19 Editia din 05.08.2019 Page 1 of 2



S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Laboratorul de Analize Ape Uzate
Str. Gabriel Georgescu, tel. 0261711357

e-mail: labepurare@apaservsm.ro

acreditat pontru
INCERCARE

RO A

RE AR

SR EN ISO/EC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1128

8. Analizele efectuate si rezultatele acestora:

Nr. Analiza chimica Standardele Conditii de Rezultatul | 5,
crt. efectuati de metodi admisibilitate analizei vatii
0. 1 2 3 4 5
Conform HG
3522005
(NTPA-001-2005)
1. | Determinarea reziduului filtrail uscat la STAS 9487- 2000 550
105°C 84 mg/l mg/l
2. | Determinarea continutului de materii in SREN 35 31,0 -
suspensie. Metoda prin filtre de fibri de 872:2005 mg/l mg/l
sticld
3. | Determinarea consumului biochimic de SREN 25 22,63 -
oxigen. Partea 1: metoda prin diluare si 5815-1:2020 mg0y/1 mg02/1
insimintare cu aport de aliltiouree.
4. | Determinarea consumului chimic de oxigen SREN 125 113,18 -
metoda cu dicromat de potasiu 1899-1:2003 mgO0/1 mgQ0,/1
5. Determinanea pH-ului la 20,0°C SR EN ISO 6,5-8,5 7,12 -
10523:2012 Unit pH Unit pH
6. | Determinarea substantelor extractibile cu SR 20 <20 mg/l 9,2
solventi. Meteda gravimetrici 7587:96 mg/l (Sn‘]‘ft(‘)‘(’l’:‘i;" mg/l
7. | Determinarea continutului de amoniu. SR ISO 3 2,81 -
|| Parteal: metoda spectrometrica manuala | 7150-1:2001 mgNH,*/1 mg/l

Incercérile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

9. Alte mentiuni: proba de apa uzata menajera .

¥

fntoemit Avizat
Responsabil calitate Sef laborator
Ing. bio-chimist Pop Ramona Chimist Hegedus Erika

Aprobat

Director General Adjunct

Ing. Stegerean Danutin
A

Cod:FI-PG-LAAU-19

Editia din 05.08.2019

Page2 of2




nargedita pienira

S.C. APASERV SATU MARE S.A4. INCERCARE

Y
Laboratorul de Analize Ape Uzate ( % >
Str. Gabriel Georgescu, tel. 0261711357 RE | A%
~mail: SR EN 190 IEC 190350018
¢ mall' labepurare@apaservsm'ro L.'I*:\:l FEFIC AL D ACREBLLTARE
L1 A28

Exemplar or.: J

BULETIN DE ANALIZA
Nr. 44 din 25.03.2021

Analize efectuate in regim de acreditare conform pozitiilor nr. 1,2,3,4,5,6,8
din Anexa la Certificatul de Acreditare Nr. 128-L acordat de Asociatia de
Acreditare din Roménia — RENAR.

1. Numele si adresa clientului care a emis comanda:
SC. Somipress Romania SRL, Str. Ritu Mare, nr. 76, Satu Mare
2. Comanda/centraet client nr:32/22.02.2021
3.Nr. si data de inregistrare in laborator a comenzii/eentractutai:7/10.03.2021
4. Proba supusi analizei si datele de identificare ale acesteia:
4.1. Cod proba: P226/2021
4.2. Apa uzati, recoltatd de prelevator/client in cantitate de 5 litri.
4.3. Procedura de prelevare cnd recoltarea se face de citre laborator: PG-LAAU-16.
4.3. Analizele s-au efectuat pe o proba de 4,5 litri dintr-o cantitate de 5 litri
4.4. Tipul probei prelevate: - medie
- momentana
- instantenee

5. Data si ora prelevirii probei: anegfstrate la client, 10.03.2021,

6. Data si ora preddrii de citre prelevater/client a probei de analizat:
10.03.2021 ora 112

7. Perioada efectudrii analizelor: 10.03.2021 -25.03.2021

ATENTIE!

1. Reproducerea parfiald a prezentului buletin de analiza este interzisd fara aprobarea scrisi a laboratorului de analize.
2. Buletinul de analiza se referd numai la obiectul si cantitatea analizatd si mentionatd mai sus.

Cod:F1-PG-LAAU-19 Editia din 05.08.2019 Page 1 of2



™

S.C. APASERV SATU MARE S 4.
Laboratorul de Analize Ape Uzate
Str. Gabriel Georgescu, tel. 0261711357

e-mail: labepurare@apaservsm.ro

mfifor pentn
INCERCARE

SREN PG BTSN
CERIRIEICNE T SURRIITARE
[ 3 4
8. Analizele efectuate si rezultatele acestora:
Nr, Analiza chimica Standardele | Conditii de Rezultatul Observ
ert. efectuati de metodd | admisibilitate analizei atii
0. 1 2 3 4 5
Conform HG
352/2005
(NTPA-001-2005)
1. Determinarea reziduului filtrail uscat Ia STAS 9487- 2000 290
105°C 84 mg/l mg/t
2. | Determinarea continutului de materii in SR EN 35 17,0 -
Suspensie. Metoda prin filtre de fibrs de sticla 872:2005 mg/l mg/l
3. | Determinarea consumului biochimic de SR EN 25 3,77 -
oxigen. Partea 1: metoda prin diluare si 5815-1:2020 mg0./1 mgQOn/l
fnsimantare cu aport de aliltiouree,
4. | Determinarea consumului chimic de oxigen SR EN 125 18,86 -
metoda cu dicromat de potasiu 1899-1:2003 mg0/1 mgOu/1
5. Determinanea pH-ului la 20,0°C SRENISO 6,5-8,5 7,56 -
10523:2012 Unit pH Unit pH
6. | Determinarea substantelor extractibile cu SR 20 <20 mg/l 2,8
; ; s . Sab limif
solventi. Metoda gravimetrici 7587:96 mg/l (n‘l’emﬁ)“ mg/l
7. | Determinarea continutului de amonin. Partea | SR ISO 3 0,503 -
1: metoda spectrometrica manuala 7150-1:2001 mgNH,*/1 mg/l ]

Incercdrile marcate cu

9. Alte mentiuni: probi recoltaty din ape pluviale.

Cod:F1-PG-LAAU-10

intocmit
Responsabil calitate
Ing. bio-chimist Pop Ramona

Avizat

Sef laborator
Chimist Hegedus Erika

Aprobat

* NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Director General Adjunct
Ing. Stegerean Danutiu :

Editia din 05.08.2019
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SP SOMIPRESS

ROMANIA
SATU MARE, STRADA SPICULUI NR. 34
JUDETUL SATU MARE
CUL: RO 14318374, F30/503/2001
TELEFON 0261/770266
NR, 239 DIN 16.12.2021

Cétre,

Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare

Comertului J30/503/2001, tel. +40 (0)2617702686, detine autorizatia intégrata de mediu nr,
19/08.10.2018 revizuita la data de 19.12.2019, revizuita la data de 19.10.2020, va notificam ca in

perioada 20.12.2021 — 02.01.2022 vom oprii activiteatea societatii urmand sa fie efectuate doar lucrari
de mentenanta.

Cu stima,
Responsabil de Mediu
Madalina Agnana Druta




SP SOMIPRESS

ROMANIA
SATU MARE, STRADA SPICULUI NR. 34
JUDETUL SATU MARE
CUL: RO 14318374, J30/503/2001
TELEFON 0261/770266
NR, 240 DIN 16.12.2021

Catre,

Garda Nationala de Mediu
Comisariatul Judetean Satu Mare

Prin prezenta S.C. SOMIPRESS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, Strada Spicului nr
34, Judetul Satu Mare, avand codul unic de inregistrare RO 14318374, numar de ordine in Registrul
Comertului J30/503/2001, tel. +40 (0)261770266, detine autorizatia integrata de mediu nr.
19/08.10.2018 revizuita la data de 19.12.2019, revizuita la data de 19.10.2020, va notificam ca in
perioada 20.12.2021 — 02.01.2022 vom oprii activiteatea societatii urmand sa fie efectuate doar lucrari
de mentenanta.

Cu stima,
Responsabil de Mediu
Madalina




SP SOMIPRESS

ROMANIA

SATU MARE, STRADA SPICULUI NR. 34
JUDETUL SATU MARE

CUL RO 14318374, J30/503/2001
TELEFON 0261/770266

NR, 154 DIN 28.07.2021

Catre,

Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare

d

Prin prezenta S.C. SOMIPRESS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, Strada Spicului nr
34, Judetul Satu Mare, avand codul unic de inregistrare RO 14318374, numar de ordine in Registrul
Comertului J30/503/2001, tel. +40 (0)261770266, detine autorizatia integrata de mediu nr.
19/08.10.2018 revizuita la data de 19.12.2019, revizuita la data de 19.10.2020, prin prezenta va

notificam ca sectia de productie isi intrerupe temporar activitatea datorita concediului de vara pentru
perioada 02-13.08.2021

Cu stima,
Responsabil de Mediu
Madalina Agnana Druta

A ——




5P SOMIPRESS

ROMANIA,

SATU MARE, STRADA SPICULUI NR. 34
JUDETUL SATU MARE

CUI: RO 14318374, J30/503/2001
TELEFON 0261/770266

NR, 155 DIN 28.07.2021

Catre,

Garda Nationala de Mediu
Comisariatul Judetean Satu Mare

Prin prezenta S.C. SOMIPRESS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, Strada Spicului nr
34, Judetul Satu Mare, avand codul unic de inregistrare RO 14318374, numar de ordine in Registrul
Comertului J30/503/2001, tel. +40 (0)261770266, detine autorizatia integrata de mediu nr.
19/08.10.2018 revizuita la data de 19.12.2019, revizuita la data de 19.10.2020, prin prezenta va

notificam ca sectia de productie isi intrerupe temporar activitatea datorita concediului de vara pentru
perioada 02-13.08.2021

Cu stima,
Responsabil de Mediu
Madalina Agnana Druta




Madalina Druta

From: Madalina Druta

Sent: 02 August 2021 08:29

To: ‘office@apmsm.anpm.ro’
Subject: adresa

Attachments: SCAN20210728_160446.pdf
Buna ziua,

Atasat va transmit adresa cu notificarea opririi fabricii.
Va rog sa imi transmiteti un numar de inregistrare.

O zi frumoasa!
Madalina Agnana Druta
SOMIPRESS ROMANIA sri
- Responsabil mediu
el +40 (0)261770266 - Fax 0040-261839739
m.druta@somipress.com - www.somipress.com
Str.Spicului, nr 34 - 440278 - Satu Mare (SM) - Romania
VAT: RO 14318374 - O.R.C. 130/503/2001 - Cap.Soc. RON 1.175.060

Please consider the environment before printing this e-mail

Acest mesaj si/sau atasamentele sunt confiden tiale si sunt destinate exclusiv persoanelor fizice/juridice cdreia ii sunt adresate.
Respectivele informatii nu pot fi transmise/divulgate tertilor sau fécute publice fard acordul scris al autorului (S.C.Somipress
Romania S.R.L.). Dacd nu sunteti destinatarul acestui mesaj, vd rugdm sd-I stergeti imediat din sistemul dvs., Impreund cu toate
atasamentele sale si sd instiintati expeditorul. Dacd ati primit acest mesaj, desi nu sunteti destinatarul, sunteti responsabil sd
pdstrati mesajul confidential. Expeditorul nu are nicio responsabilitate pentru consecintele oricdror actiuni intreprinse pe baza
informatiilor furnizate, cu exceptia cazului in care informatiile respective sunt confirmate ulterior in scris.

This message and /or attachments are confidential and are intended solely for the individuals/legal entities to whom they are
addressed. Such information can not be transmitted/disclosed to third parties or made public without the written consent of the
author (S.C.Somipress Romania S.R.L.). If you are not the recipient of this message, please remove it immediately from your
system with all its attachments and notify the sender. If you received this message, although you are not the recipient, you are
responsible for keeping the message confidential. The sender has no responsibility for the consequences of any actions taken on
the basis of the information provided, unless the information is subsequently confirmed in writing.




Madalina Druta

From: Madalina Druta

Sent: 16 December 2021 11:50
To: office@apmsm.anpm.ro
Subject: adresa

Attachments: SCAN20211216_115255.pdf
Buna ziua,

Atasat va transmit adresa cu notificarea opririi fabricii.
Va rog sa imi transmiteti un numar de inregistrare.

O zi frumoasal!
Best regards!
Madalina Agnana Druta

SP #2'SOMIPRESS

SOMIPRESS ROMANIA sr!

Responsabil mediu

Tel +40 (0)261770266 - Fax 0040-261839739
m.druta@somipress.com - Www.somipress.com

Str.Spicului, nr 34 - 440278 - Satu Mare (SM) - Romania

VAT: RO 14318374 - O.R.C. 330/503/2001 - Cap.Soc. RON 1.175.060

é Please consider the environment before printing this e-mail

Acest mesaj si/sau atasamentele sunt confidentiale si sunt destinate exclusiv persoanelor fizice/juridice cdreia 1i sunt adresate.
Respectivele informatii nu pot fi transmise/divulgate tertilor sau fécute publice féird acordul scris al autorului (S. C.Somipress
Romania S.R.L.). Dacd nu sunteti destinatarul acestui mesaj, v rugéim sd-I stergeti imediat din sistemul dvs., impreund cu toate
atasamentele sale si sd instiintati expeditorul. Dacd ati primit acest mesaj, desi nu sunteti destinatarul, sunteti responsabil sd
pdstrati mesajul confidential. Expeditorul nu are nicio responsabilitate pentru consecintele oricdror actiuni intreprinse pe baza
informatiilor furnizate, cu exceptia cazului in care informatiile respective sunt confirmate ulterior in scris.

This message and /or attachments are confidential and are intended solely for the individuals/legal entities to whom they are
addressed. Such information can not be transmitted/disclosed to third parties or made public without the written consent of the
author (S.C.Somipress Romania S.R.L.). If you are not the recipient of this message, please remove it immediately from your
iystem with all its attachments and notify the sender. If you received this message, although you are not the recipient, you are
responsible for keeping the message confidential. The sender has no responsibility for the consequences of any actions taken on
the basis of the information provided, unless the information is subsequently confirmed in writing.




Madalina Druta

From: Madalina Druta

Sent: 02 August 2021 08:31

To: 'cjsatumare@gnm.ro’
Subject: notificare oprire fabrica
Attachments: SCAN20210728_160503.pdf
Buna ziua,

Atasat va transmit adresa cu notificarea opririi fabricii.
Va rog sa imi transmiteti un numar de inregistrare.

O zi frumoasal!
Madalina Agnana Druta
SOMIPRESS ROMANIA sri
Responsabil mediu
2! +40 (0)261770266 - Fax 0040-261839739

in.druta@somipress.com - www.somipress.com
Str.Spicului, nr 34 - 440278 - Satu Mare (SM) - Romania

VAT: RO 14318374 - O.R.C. J30/503/2001 - Cap.Soc. RON 1.175.060

Please consider the environment before printing this e-mail
Acest mesaj si/sau atasamentele sunt confidentiale si sunt destinate exclusiv persoanelor fizice/juridice cdreia ii sunt adresate.
Respectivele informatii nu pot fi transmise/divulgate tertilor sau ficute publice fard acordul scris al autorului (S.C.Somipress
Romania S.R.L.). Dacd nu sunteti destinatarul acestui mesaj, v rugdm sd-I stergeti imediat din sistemul dvs., impreund cu toate
atasamentele sale si sd instiintati expeditorul. Dacd ati primit acest mesaj, desi nu sunteti destinatarul, sunteti responsabil s
pdstrati mesajul confidential. Expeditorul nu are nicio responsabilitate pentru consecintele oricdror actiuni intreprinse pe baza
informatiilor furnizate, cu exceptia cazului in care informatiile respective sunt confirmate ulterior in scris.
This message and /or attachments are confidential and are intended solely for the individuals/legal entities to whom they are
addressed. Such information can not be transmitted/disclosed to third parties or made public without the written consent of the
author (S.C.Somipress Romania S.R.L.). If you are not the recipient of this message, please remove it immediately from your
system with all its attachments and notify the sender. If you received this message, although you are not the recipient, you are
responsible for keeping the message confidential. The sender has no responsibility for the consequences of any actions taken on
the basis of the information provided, unless the information is subsequently confirmed in writing.




Madalina Druta

From: Madalina Druta

Sent: 16 December 2021 11:49
To: ‘cjsatumare@gnm.ro’
Subject: notificare oprire fabrica
Attachments: SCAN20211216_115241.pdf
Buna ziua,

Atasat va transmit adresa cu notificarea opririi fabricii.
Va rog sa imi transmiteti un numar de inregistrare.

O zi frumoasal
Best regards!
Madalina Agnana Druta

LSE»- SOMIPRESS

ROMAMIA

SOMIPRESS ROMANIA srl
Responsabil mediu
Tel +40 (0)261770266 - Fax 0040-261839739

m.druta@somipress.com - WWW,somipress.com
Str.Spicului, nr 34 - 440278 - Satu Mare (SM) - Romania

VAT: RO 14318374 - O.R.C. J30/503/2001 - Cap.Soc. RON 1.175.060
Please consider the environment before printing this e-mail

Acest mesqj si/sau atasamentele sunt confidentiale si sunt destinate exclusiv persoanelor fizice/juridice cdreia ii sunt adresate.
Respectivele informatii nu pot fi transmise/divulgate tertilor sau ficute publice fdrd acordul scris al autorului (S. C.Somipress
Romania S.R.L.). Dacd nu sunteti destinatarul acestui mesaj, vd rugdm sé-I stergeti imediat din sistemul dvs., impreund cu toate
atasamentele sale si sd instiintati expeditorul. Dacd ati primit acest mesaj, desi nu sunteti destinatarul, sunteti responsabil sd
pdstrati mesajul confidential. Expeditorul nu are nicio responsabilitate pentru consecintele oricdror actiuni intreprinse pe baza
informatiilor furnizate, cu exceptia cazului in care informatiile respective sunt confirmate ulterior in scris.

This message and /or attachments are confidential and are intended solely for the individuals/legal entities to whom they are
addressed. Such information can not be transmitted/disclosed to third parties or made public without the written consent of the
author (S.C.Somipress Romania S.R.L.). If you are not the recipient of this message, please remove it immediately from your
ystem with all its attachments and notify the sender. If you received this message, although you are not the recipient, you are
responsible for keeping the message confidential. The sender has no responsibility for the consequences of any actions taken on
the basis of the information provided, unless the information is subsequently confirmed in writing.




SOMIPRESS

ROMANIA .
SATU MARE, STRADA SPICULUTNR 34 R A T R I
JUDETUL SATU MARE -
CUL RO 14318374, J30/503/2001

TELEFON 0261/770266

NR. 55 DIN 23.02.2022

Catre,

Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare

Prin prezenta $.C. SOMIPRESS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, Strada Spicului nr
34, Judetul Satu Mare, avand codul unic de inregistrare RO 14318374, numar de ordine in Registrul
Comertului J30/603/2001, tel. +40 (0)261770266, detine autorizatia integrata de mediu nr.

19/08.10.2018 revizuita la data de 19.12.2019, revizuita la data de 19.10.2020, va transmit ANEXA 1
pentru anul 2021,

Cu stima,
Responsabil de Mediu
Madalina Agnana Druta
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Madalina Druta

From: noreply@anpm.ro

Sent: 09 March 2022 13:20

To: Madalina Druta

Subject: Agentia de Mediu: Notificare

Ati primit un mesaj de la Sistemul Integrat de Mediu, aplicatia Inventare Locale de Emisii, privind punctul de lucru
SOMIPRESS ROMANIA SRL din judetul Satu Mare, localitatea Satu Mare , strada Strada Spicului nr. 34. Utilizator:
14318374-288842.

Subiect: Referitor la 'Informatii referitoare la instalatii de ardere cu contact in industria metalurgica'

Chestionarul a fost APROBAT!

Acest e-mail a fost generat automat. V4 rugdm s3 nu raspundeti pentru ci adresa de unde a fost trimis nu este
monitorizatd. Puteti vizualiza toate mesajele primite la adresa http://raportare.anpm.ro, sectiunea Profil.

Informatiile continute in acest mesaj sunt confidentiale si sunt protejate prin lege. Este trimis exclusiv in atentia persoanei sau
entitdtii cdreia ii este adresat. Dacd nu sunteti destinatarul real atunci sunteti instiintat pe aceastd cale c¢d dezvdluirea, copierea
sau distribuirea informatiilor continute in acest mesaj este strict interzisd.



SOIVHIPRESS

ROMANIA
Operatia de conf | Agentul i
UNITATEA RAMASA Anexell18 din Legea 426/2001 | efectuazé operatia de
Nr.crt |DENUMIREDESEV| COD _|DEMASURA| STOCINITIAL | GENERATA | INSTOC | VALORIFICATA |  EUMINATA i
R 12 - schimbul de deseuri in
vederea expuneriila oricare |\ ope ol
dintre operatiunlle numeratate
1 DESEUALAMA | 200140 XG 0.00 295.00 0.00 295.00 000 delaR1laR11;
R12-schimbul de deseuri In
vederea expuneriilaoricare | o ol
dintre operatiunile numerotate
2. | DESEUULEIUZAT | 130205 X6 0.00 300,00 000 300.00 000 delaR11aR11:
- schi &
et | oo sourounon
ot punert a ot SRL, ROECOLOGIC
DESEU EMULSI dintre operatiunile numerotate RECYCLING
3. | SOLUTHUNGERE | 120109% K& 3000.00 26132000 | 200000 | 25932000 0.00 delaR1laR1y;
R 12 -schimbul de deseuriin
vederes expuneriia oricare REMATSA
DESEL ZGURA dintre operatiunile numerotate
4. ALUMING 101003 X6 0.00 57316.00 327.00 | 9775200 000 delaRliaR1L
5. DESEUTONERE | 080318 BUC 000 000 0.00 0.00 000
R 12 - schimbul de degeuri in
vederea expunerii la oricare [
dintre operatiunite numerotate
6. DESEULEMN | 150103 [ 000 3207.00 23.00 3399.00 000 delaR1laR11;
R 12 - schimbul de deseuriin
vederea expuneri la oricare MONDERERSRL
DESEY dintre operatiunile numerotate
7. POLIETILENA 150102 KG 45.00 1419.00 12,00 1452.00 0.00 delaR1laR11;
N 1:;' “I:m"':":; rie,‘:_::: ECOLOGIC SOLUTION PROD
ecerea expunorilia ori SRL, ROECOLOGIC
DESEU NAMOL, dintre operatiunile numerotate RECYCLING
MASING 1201 14* KG ao0 1034,00 000 1034.00 0.00 delaR1laR1y;
S:dz ‘5:’2;':’“‘ diei I‘:“Z:‘: ECOLOGIC SOLUTION PROD
erea expuneri are
SRL, ROECOLOGIC
DESEU AMBALAJE dintre operatiurile numerotate l‘“';ﬂc&';gﬁ
9, CONTAMINATE | 13501 10% KG 2.00 738.00 000 738.00 000 delaR1laR11:
R 12 -schimbul de deseuriin
vederea expunerii [z oricare MONDOREKSRL
DESEU HARTIE- dintre operatiunile numerotate
10, CARTON 150101 K6 65.00 2080.00 26,00 2119.00 0.00 delaR1laR11;
DESEU RA2.-schimbul dedeseuriln | (o) oo o oron
MATERIALEA vederea expuneri la oricare SR, FOECOROGIE
ECHIPAMENTE dintre operatiunile numerotate RECYCUNG
13, | CONTAMINATE | 150202% ke 000 388400 0.00 3884.00 0,00 delaRilaR1y
R 12~ schimbul de deseurl in
vederea expuneriifaoricare | oo
dintre operatiunile numerotate
12. DESEU FIER 200140 k6 000 12266.50 0.00 12266,50 0.00 delaR1laR11:
R 12 -schimbul de deseuriin
d_vedema exp_un;lm 1a orlcare REMATSA
DESEU SPAN fintre operatiunile numerotate
13. ALUMINIY 120103 K6 090 2865.00 0.00 2865.00 0.00 del2RilaR11;
R 12 - schimbu de deseuri fn
vederea expuneriifa oricare MONDOREK 5L
DESEU AMBALAIE dintre operatiunile numerotate IDORE:
14 METALICE 150104 X6 000 660.00 000 660.00 000 delsR1laR1L
R’ 1: -schimoul de ?e‘s’:ur; | oo oo
vederea exf icare
OF c
DESEU PRAF DE dintre operatiunile numerotate sm;:; CV:I:EI]‘;(Gx; !
15, SABLAI 120116+ [ 000 18991.00 000 18991.00 0.00 delaR1laR11;
05 - depozite speciat
construte, de exenpla,
depunereain compartimente
separate etanse, care sunt FLORISAL
acoperite 5t izolate unele fatd de|
DESEUMUNICIPAL celellte i fat de mediul
16. MENAIER 200301 MC 000 120,00 000 000 12000 _[Mconjurdtor sialtele asemenea;
R12-schimbul de doseuri in
vederea expuneri la oricare
COLOGIC SOLUTION PROD
DESEL BATERII CU dintre operatiunile numertate | CO-CSIC SOLUTION
7. PLUMB 160601* K6 000 80.00, 0.00 8000 000 delaR1taR11:
DESEU PARE SiN
18 |GAZELE DE ARDERE| 10 1009* X6 000 000 000 000 0.00
DESEU BATER} CU - -
10. NHCD 1606 02* KG 0.00 000 000 0.00 000
20. | DESEUNEOANE | 200121+ BUC 0.00 0.00 0.00 000 0.00
21, DESEUSTICLA | 200102 6 000 0.00 0.00 0.00 000
R 12 - schimbul de deseuriin
vederea expuneriila orlcare | ECOLOGIC SOLUTIGN PROD
DESEU ALTE dintre operatiunife numerotate SRL
22 BATERI! 160605 buc 0.00 400 0.00 4.00 000 delaR1laR1y;
DESEU PIETRE - -
23, HURATATE 120199 G 000 000 000 000 0.00
DESEU DE LA B -
24, SUDURA 120113 KG 0.00 0.00 000 0.00 000
DESEU ALTE R 12-schimbul de deseu
PARTICULE DECAT vederea expuneriila orlcare | ECOLOGIC SOLUTION PROD
CELE SPECIFICATE dintre operaglunile numerotate SRL
25, 14101011 101012 KG 0.00 477.00 0.00 477.00 0.00 delaR1laR13;
DESEU
ECHIPAMENTE, R 12 - schimbul de deseuri in
CASATE ALTELE vederea expunerii la oricare ECOLOGIC SOLUTION PROD
DECAT CELE dintre operatiunile numerotate SRL
SPECIFICATE LA 16 delaR1laR1Y;
26| 020910160213 | 160214 KG 0.00 55.00 0.00 55.00 000
R 12 - schimbul de deseuri in
vederea expuneri la oricare | ECOLOGIC SOLUTION PROD
MATERIALE dintre operatiunile numerotate SRL
CAPTUSIRE delaR1laR11;
27 CUPTOARE 161104 KG 0.00 105.00 000 105.00 0.00
3110,00 40730650 2388.00  405796.50 12000

ADMINISTRATOR
FILIP LAVINIA
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

acreditat pentru
A JUDETULUI SATU MARE iNgEAllz)gggﬁ?pr IeERCARE
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI o eas %

"’_‘i,,.;\,“)

SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1 1193

INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
Certificat Inregistrare MLS. nr 566/2020
440079 Satu Mare Str. Avram Iancu nr.16
Tel/Fax 0261-750482, e-mail: office@dspjsm.ro

Data 02.11.2021
Ex.1Filaldin1

Client : SC SOMIPRESS ROMANIA SRL Nr. Receptie: 655

Adresa : SATU MARE, Str.Spicului nr.34 Data receptiei: 26.10.2021

Data executirii analizei: 26.10.2021

Solicitarea analizei: - cerere

Material de analizat: Apa foraj de observatie nr. 1
Ambalaj: Flacon plastic 1 1
Starea probelor prelevate: Conform Fisa de prelevare/comandi probe apa nr.: 655, 656

~ Prelevat si denumire proba: client

| Procedura de prelevare: PO ~L - 01

Procedura specifica de incercare: PS —LC — 01, PS — LC - 03 ,PS-LC-06,PS-LC-14
Abateri, addugiri sau omisiuni fatd de metoda de analiza prescrisd: - nu este cazul
Incercarile si interpretdrile marcate cu * Nu sunt acoperite de acreditare RENAR

incerciri efectuate Metoda de incerciri U.M. Valori determinate ng;;)%gzea
pH SR ISO 10523/2012 - 8,46 6,5-9,5
Amoniac Metoda Merck 114752 mg/l 0,03 0,5
Nitrati Metoda Merck 109713 mg/l 1,51 50
Nitriti Metoda Merck 114776 mg/I <0,007 0,5
Cloruri SR ISO 9297/2001 mg/l 8,0 250

/ Crom SR EN ISO 15586/2006 ng/l <1 50
Nichel SR EN ISO 15586/2006 ug/l <1 20
Plumb SR EN ISO 15586/2006 ug/l <1 10
Produse petroliere SR 7587/1996 mg/l <0,05 -

Observatii:

Responsabil incercare

biol.sp. FEHER Ildico chim.pr. SABAU Georgeta

NOTA: Acest buletin s-a elaborat in 2 exemplare.

DECLARATIE: Rezuliatele incercarilor se referd numai la produsul supus analizei.
AVERTISMENT: Este intetzis: reproducerea partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date
partiale din raportul de incercari/

)
Cod. RI-13-01 Ed. 01/01.03.2019 Rev.02/06.01.2020



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A JUDETULUI SATU MARE
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI
INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
Certificat Inregistrare M.S. nr 566/2020
440079 Satu Mare Str. Avram Iancu nr.16

_ RAPORT DE
INCERCARE APE
Nr. 656

Data 02.11.2021
Ex. 1Filaldin 1

acreditat pentru
INCERCARE

RO”—W
Re ,‘Q
SR EN ISOCEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Tel/Fax 0261-750482, e-mail: office@dspjsm.ro

LI 1193

Client : SC SOMIPRESS ROMANIA SRL Nr. Receptie: 656
Data receptiei: 26.10.2021

Data executarii analizei: 26.10.2021

Adresa : SATU MARE, Str.Spicului nr.34

Solicitarea analizei: - cerere

Material de analizat: Apa foraj de observatie nr.2
Ambalaj: Flacon plastic 11

| Starea probelor prelevate: Conform Fisa de prelevare/comandi probe api nr.: 655, 656

" Prelevat si denumire proba: client

Procedura de prelevare: PO —L -01

Procedura specificd de incercare: PS—~LC —01 ,PS—LC -03,PS-LC — 06,PS-LC-14
Abateri, adaugiri sau omisiuni fagi de metoda de analiza prescrisi: - nu este cazul
Incercrile si interpretérile marcate cu * Nu sunt acoperite de acreditare RENAR

incerciri efectuate Metoda de incerciri U.M. Valori determinate Cél:/;gzlaeogzea
pH SR ISO 10523/2012 - 8,25 6,5-9,5
Amoniac Metoda Merck 114752 mg/l 0,06 0,5
Nitrati Metoda Merck 109713 mg/l 1,02 50
Nitriti Metoda Merck 114776 mg/1 <0,007 0,5
Cloruri SR ISO 9297/2001 mg/1 9,2 250

' Crom SR EN ISO 15586/2006 ug/l <1 50
Nichel SR EN ISO 15586/2006 ug/l <1 20
Plumb SR EN ISO 15586/2006 pg/l <1 10
Produse petroliere SR 7587/1996 mg/l <0,05 -

Observatii:

Responsabil incercare
biol.sp. FEHER Ildico

chim.pr. SABAU Georgeta

NOTA: Acest buletin s-a elaborat in 2 exemplare.

DECLARATIE: Rezultatele incercarilor se referd numai la produsul supus analizei.
AVERTISMENT: Este interzis: reproducerea partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date
partiale din raportul de incercari/

DIRECTIA oe SANATATE pugTiC A

N
Cod. RI-13-01 Ed. 01/01.03.2019 Rev.02/06.01.2020




PANAITE SORIN VASILE — persoani fizicéi autorizata
440216 SATU MARE - Str. MAL STANG SOMES BIl. T3 Ap 28
C.I.F. : 20896950 C.U.I. F30/122/2003
Cont: RO35BTRLRONCRT0401311501
BANCA TRANSILVANIA Satu Mare
Tel: 0745545849 ; e-mail: sorinpanaite@yahoo.com

Persoand nscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului —
valabil pana la data de 21.10.2021

114/15.10.2021

MONITORIZAREA CALITATII FACTORILOR DE MEDIU

Beneficiar SC SOMIPRESS ROMANIA SRL SATU MARE

Obiectiv HALA PRODUCTIE — PRELUCRARE ALIAJE
DE ALUMINIU

Perioada

Septembrie 2020

,,,93 Fizicg AN

QSGPANAITEO%,)\ Tntocmit,

SORIN™ ) /

/

Pag. |



RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CALITATII FACTORILOR DE MEDIU

1. Titularul activitatii

SC SOMIPRESS ROMANIA SRL SATU MARE

2. Amplasament, locatie

HALA PRODUCTIE - PRELUCRARE ALIAJE DE ALUMINIU

3. Data realizirii misuririi

26.10.2021

4. Obiective-descriere detailati a sarcinilor de misurare

Monitorizarea calititii apelor subterane

5. Surse potentiale de poluare

Ativitati de productie a pieselor din aliaje de aluminiu;

6. Echipamente pentru reducerea emisiilor

Instalatiile de prelucrare al aliajelor (topire-presare, sablare) sunt cu sisteme de filtrare
particule

7. Indicatorii de calitate determinati :

pH, Amoniu, Azotati, Azotiti, Cloruri, Metale grele (crom, nichel, plumb)

8. Amplasarea punctelor de prelevare

Foraj de observatie nr.1 — aval Hala de productie
Foraj de observatie nr.2 — amonte Hala de productie

9. Descrierea tehnicilor de lucru :

Recoltarea probelor de apa s-a efectuat cu tub de prelevare, care este previzut cu o bild
antiretur care obtureaza la urcare, orificiul bazal, refinind in interiorul tubului proba de apa
subterana.

10. Conditii de recoltare:

Recoltarea s-a facut in conditii meteo: vant slab 1,2 m/s, temperatura de T = 16,1°C,
atmosfera putin instabild, clasa B de stabilitate conform schema Pasquil.

11. Tip de masurare

Anuala
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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CALITATII FACTORILOR DE MEDIU

12. Prezentarea rezultatelor masuritorilor si evaluarea acestora

Poluant | UM | Valoarea determinata | Valoarea admisa
Foraj de observatie nr.1
pH - 8,46 6,5-8,5

Cloruri mg/l 8,0 250
Amoniu mg/1 0,03 2,0
Azotati mg/1 1,51 50
Azotiti mg/l <0,007 0,5

Crom mg/1 <0,001 0,05
Nichel mg/l <0,001 0,02
Plumb mg/l <0,001 0,01

Produse petroliere mg/l <0,05 -
Foraj de observatie nr.2
pH - 8,25 6,5-8,5

Cloruri mg/l 7,25 250
Amoniu mg/l 0,06 2,0
Azotati mg/l 1,02 50
Azotiti mg/1 <0,007 0,5

Crom mg/l <0,001 0,05
Nichel mg/l <0,001 0,02
Plumb mg/l <0,001 0,01

Produse petroliere mg/1 <0,05 -

13. Incertitudinea analizelor

Determinare calitétii apelor subterane +10%

14. Concluzii si recomandari

Calitatea apelor subterane se incadreaza sub valorile prag reglementate.

15. Anexe

Raport de Incercare 655 si 656/02.11.2021
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PANAITE SORIN VASILE — persoana fizica autorizata
< 440216 SATU MARE « Str. MAL STANG SOMES Bl. T3 Ap 28
C.1.F. : 20896950 C.U.l. F30/122/2003
Cont: RO35BTRLRONCRT0401311501
BANCA TRANSILVANIA Satu Mare
Tel: 0745545849 ; e-mail: sorinpanaite@yahoo.com

Persoana inscrisd in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului —
valabil pana la data de 21.10.2021

123/11.10.2021

MONITORIZAREA CALITATII FACTORILOR DE MEDIU

EMISIE
Beneficiar SC SOMIPRESS ROMANIA SRL — SATU MARE
Obiectiv TURNATORIE DE ALUMINIU
Perioada Septembrie 2021
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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CALITATII AERULUI

1. Titularul activititii

SC SOMIPRESS ROMANIA SRL — SATU MARE

2. Amplasament, locatie

TURNATORIE DE ALUMINIU

3. Data realizirii masuririi

09.09.2021

4. Obiective-descriere detailati a sarcinilor de masurare

Monitorizarea calitatii aerului, emisii si imisii conform Autorizatia de Mediu

S. Surse potentiale de poluare

Echipamentele de exhaustare-filtrare;
Procese de fabricatie.

6. Echipamente pentru reducerea emisiilor

Filtre cu saci

7. Indicatorii de calitate determinati :

Gaze arse (CO, NO,, SO,) - senzori electrochimici;
Pulberi in emisie, gravimetric.

8. Amplasarea punctelor de prelevare

Proba 1: Cuptor de topire — sistem de exhausatare gaze — cos de dispersie
Proba 2: Cuptor de topire — sistem de evacuare praf — cos de dispersie
Proba 3: Masina de sablat — Sistem de exhaustare-filtrare — cos de dispersie

9. Descrierea tehnicilor de lucru :

Gaze de ardere (CO, NOy, SO,) sunt izolafi si determinati prin detectare cu senzori
electrochimici specifici.

Analizarea probelor de aer s-a efectuat "in situ" cu analizorul de gaze tip. SEITRON
CHEMIST 504S seria 8114, Certificat de etalonare nr. 06.103.26.03.18 emis de SC
Metrocert Umitemp SRL Bucuresti. Rezultatele determinarilor a fost prelucratd prin
software-1 specific al aparatului.

Substantele poluante aflate sub formi de particule sunt colectate prin filtrare si evaluate prin

metoda gravimetricd. Recoltarea probelor a fost realizati cu prelevator de aer CASELLA
APEX.

10. Conditii de recoltare:

Recoltarea s-a facut in conditii meteo: vant slab 1,0 m/s, temperatura de T = 20,4°C,
atmosferd putin instabild, clasa B de stabilitate conform schema Pasquil.
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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA CALITATII AERULUI

11. Tip de misurare

Discontinua, media orara

12. Prezentarea rezultatelor misuritorilor si evaluarea acestora

Poluant | UM. | Valoarea determinata | Valoarea admisi
Cuptor de topire — sistem de exhausatare gaze — cos de dispersie
Monoxid de carbon CO mg/mc 65 150
Oxizi de azot NO, mg/mc 5 120
Oxizi de sulf SO, mg/me <1 50
Pulberi mg/mc 1,60 20

Cuptor de topire — sistem de evacuare praf — cos de dispersie

Pulberi mg/mc 6,82 50

Masina de sablat — Sistem de exhaustare-filtrare — cos de dispersie

Pulberi mg/mc 1,32 50

13. Incertitudinea analizelor

Determinare gaze de ardere £5%
Determinare pulberi +10%

14. Concluzii si recomandari

Concentratia poluantilor gazosi (gaze de ardere) in EMISIE se incadreaza sub pragurile
reglementate de AIM nr. SM-19/2018. Cantitatea pulberilor evacuate sunt sub limitele
admise de AIM nr. SM-19/2018.

15. Anexe

Raport de incercare nr.123/11.10.2021
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SOMIPRESS

ROMANIA LISTA REVIZIILOR SI REPARATIILOR

PROGRAMUL DE REVIZII SI REPARATI

2021

In activitatea de exploatare si reparatii se intalnesc:
-reparatii de intretinere si revizii

-reparatii capitale programate

-repratii si revizii neplanificate

Programarea reparatiilor de intretinere si revizii- consta in schimbarea filtrelor,
astfel incat emisiile in atmosfera sa fie reduse la minim. Reparatiile capitale sunt de
regula stabilite la inceputul anului si consta in oprirea efectiva a utilajului si repararea
lui. Reparatiile si reviziile neplanificate sunt acele tipuri de reparatii, care nu se pot
aniticipa si apar pe masura derularii procesului de productie si sunt consemnate de
catre departamentul mentenanta.

S.C. SOMIPRESS ROMANIA S.R.L.



SP SOMIPRESS

ROMANIA LISTA REVIZIILOR SI REPARATIILOR
ANALIZA/
CURATIRE TRATAME |REPARATH
/SCHIMBA | CURATIRE |CURATIRE |VERIFICAR NT/CURAT|CAPITALE/ | VERIFICA
RE FILTRE |/SCHIMBA | /SCHIMBA |E UNGERE | VERIFICAR [IRE ULEI |REVIZHI RE
AER- RE FILTRE |RE FILTRE [GENERALA| ENIVEL |HIDRAULI {PROGRAM |ANUALA
UTILAJUL ASPIRATIE {ULET APA UTILA] ULEI [C ATE STATUS
PRESA 500 6 LUNI 6 LUNI 6 LUNI 1LUNA 1AN DA
DEBAVURARE 500 1AN 1AN 1LUNA 1AN DA
PRESA 550 1AN 6 LUNI 6 LUNI 1LUNA 1AN 1AN DA
DEBAVURARE 550 1AN 1AN 1LUNA 1AN 1AN DA
PRESA 560 6 LUNJ 6 LUNI 6 LUNI 1LUNA 1AN DA
DEBAVURARE 560 3 LUNY 1AN 1LUNA 1AN DA
PRESA 550N 6 LUNI 6 LUNI & LUNI 1 LUNA 1AN DA
DEBAVURARE 550 N 3 LUN§ 1AN 1LUNA 1AN DA
PRESA 800 6 LUNI 6 LUNI 6 LUNI 1ELUNA 1AN DA
DEBAVURARE 800 1AN 1AN 1LUNA 1AN DA
POD RULANT DA
SISTEM EXHAUSTARE GAZE 1AN DA
SISTEM ASPIRATIE PRAF 1AN DA
STATIE EPURARE-DOZARE
ENZIME-LUNAR DA
CANTARE PARDOSEA DA
TERMOREGULATOARE DA
STIVUITOARE DA
BURATARE 1 LUNA DA
MASINS DE SPALAT PIESE 3 LUNI DA
MASINA FILETARE HITACHI FR
03 3 LUNJ 3 LUNI 3 LUNI DA
MASINA DE PRELUCRARE
FREZARE HAAS FR 04 DA
MASINA INSCRPTIONARE LASER |1 AN DA
MASINA SABLAT ROTO 1AN 1AN DA
MASINA SABLAT TAPETO 1AN 3 LUNI DA
MASINA CALIBRARE PIESE 1 6 LUN! DA
MASINA CALIBRARE PIESE 2 6 LUNI DA
TRANSFERT 0751 3 LUNI DA
MASINA PIVOT FR Q2 6 LUNI DA
MASINA ASAMBLARE ASO1 DA
MASINA ASCUTIT BURGHIE DA
MASINA DE GAURIT DA
APARAT SUDURA PORTABIL DA
MENGHINA DA
PRESA HIDRAULICA DA
FIERSATRAU TAIERE ALUMINIU DA
POLIZOR VERTICAL DA
FREZA 3 LUN! DA
STRUNG DA
ELECTROEROZIUNE 6 LUN} DA
CUPTOR DETENSIONARE
MATRITE DA
APARATE DE SUDURA DA
MASINA TESTARE
INCHIDERE/DESCHIDERE
MATRITE DA
TUBURI RADIANTE DA
AEROTERME DA
MICROCENTRALA DA
SPECTROMETRU DA
MASINA DE RAZE X DA
MASINA DE SLEFUIT ALUMINIU DA
MASINA COORDONATE 3 D 1AN DA
MASINA TESTARE CORPURI TC DA
COMPRESOR 1 6 LUNI 6 LUNt 6 LUNI DA
COMPRESOR 2 6 LUNt 6 LUNI 6 LUNI DA

Responsaabil tehnic,

Donca Zsolt

S.C. SOMIPRESS ROMANIA S.R.L.



ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“ I
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “SOMES
AL JUDETULUI SATU MARE

AUTORIZATIE
DE SECURITATE LA INCENDIU

Nr. 530/19/SU-SM din 23.10.2019

Ca urmare a cererij Inregistratd cu nr. 4572674 din 24.09.2019, adresatd de SC
SOMIPRESS ROMANIA SRL, cu sediul in jud. Satu Mare, mun. Satu Mare, str.
Spicului, nr. 34.

In baza prevederilor art. 11 lit. ¢
principiile de organizare, functionare 8i
Legii nr. 307/2006 privind apédrares
Guvernului nr. 57 172016,

Se certifica realizarea mésurilor de securiiate la incendin

la constructia EXTINDERE SPATIH DE PRODUCTIE ADMINISTRATIVE 8!

DEPOZITARE anplasats in jud. Satu Meare, mun. Saty Mare, str. Spicului, nr. 34.

Prezenta autorizafic  fsi pierde  valabilitates in cazul in  cme
constmc;ia/amenajarea/instalatia nu mai corespunde condijiilor pentru care o fost
auntorizats,

Documenicle vizae s
" securitate Ia incendiuy,

Autorizatia este valabili num
8 stat la baza emiteri; acesieia.

i : yagory 23 pn e
) din Hotlirdrea Guvernylui 1492/2004 privind
atributiile serviciilor de urgenid profesioniste, ale
impotriva incendiilor republicatsi si ale Hotdrarii

pre neschimbare fac parte integrantsi din prezenta avtorizaiic

ai insofitd de documentele vizate spre
care

neschimbare

INSPECYOR g p
Colomel, :




SOMIPRESS

ROMANIA

Plan operativ de prevenire si management al
situatiilor de urgenta

2021

Aprobat Conducatorul unitatii,

Filip Lavinia,

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentd

S.C. SOMIPRESS ROMANIA SRL




SP SOMIPRESS

ROMANIA

Scopul

Planul de gestionare si management al situatiilor de urgenta este ntocmit in
scopul realizarii Tn timp scurt si in mod organizat a masurilor de prevenire si
reducere a efectelor situatiilor de urgenta, informarii oportune asupra unor fenomene
naturale sau accidentale, precum si desfasurarii interventiei de urgenta pentru
limitarea si inldturarea urmérilor asupra oamenilor, bunurilor materiale si mediului cu
maximum de eficienta.

DATE DE IDENTIFICARE

UNITATEA UTILIZATOARE:

S.C. SOMIPRESS ROMANIA SRL

Satu Mare, Strada Spicului, nr. 34

CUI RO 14318374

REGISTRUL COMERTULUI J30/503/28.11.2001 5

TELEFONUL DE LA SERVICIUL DE PERMANENTA AL UNITATII 0261770266
PROFILUL DE ACTIVITATE AL UNITATII:

Activitatea principala

COD CAEN: 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor

Activitatile desfasurate de catre S.C. SOMIPRESS ROMANIA S.R.L. pe
amplasament conform cod CAEN Rev. 2 sunt:
COD CAEN 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
COD CAEN 2453 Turnarea metalelor neferoase usoare
COD CAEN 2561 Tratarea si acoperirea metalelor
COD CAEN 2562 Operatiuni de mecanica generala
COD CAEN 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
COD CAEN 3312 Repararea masinilor
COD CAEN 3314 Repararea echipamentelor electrice
COD CAEN 3319 Repararea altor echipamente
COD CAEN 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
COD CAEN 5210 Depozitari
COD CAEN 5229 Alte activititi anexe transporturilor
COD CAEN 7120 Activitati de testari si analize tehnice

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentd

S.C. SOMIPRESS ROMANIA SRL




SOMIPRESS

ROMANIA

Plan operativ de si management al situatiilor de urgenta constituie cadrul
organizat in contextul in care societatea va actiona eficient in scopul prevenirii,
stoparii, limitarii si neutralizarii efectelor unor evenimente nedorite produse in urma
unor avarii, accidente sau chiar celor datorate neglijentei.

Obiectivul global al S.C. SOMIPRESS ROMANIA SRL il constituie prevenirea si
managementul pentru situatiile de urgenta, respectiv:

- asigurarea unui cadru de prevenire a situatiilor de urgenta;

- asigurarea unor masuri operative de interventie in caz de poluare accidental3
pentru localizarea si limitarea ariei de raspandire a efectelor,;

- asigurarea unui sistem operativ de avertizare in timp util a autoritatilor si

organismelor responsabile de protectia folosintelor aflate in aval.

Poluarea accidentald este orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice,
biologice sau bacteriologice ale apei, produsa prin accident, avarie sau alti cauza

asemanatoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijente ori calamitati natural.

In cazul oricarui incident sau accident care afecteazd mediul in mod
semnificativ SOMIPRESS ROMANIA are urmatoarele obligatii:
a) sa informeze imediat autoritatea competentd pentru protectia mediului si
autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local;
b) sa ia imediat masurile pentru limitarea consecintelor asupra mediului si
prevenirea altor incidente sau accidente posibile:
C) sa ia orice mdsuri suplimentare, considerate adecvate si impuse de
autoritatile competente prevazute la lit. a), pe care acestea le considers necesare, in
vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau
accidente posibile.

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentd

S.C. SOMIPRESS ROMANIA SRL




SP| SOMIPRESS

ROMANIA

Identificarea pericolelor posibile:

Masurile de protectie si interventie se aplica in functie de urmatoarele pericole
posibile ce pot avea un posibil impact asupra mediului S.C. SOMIPRESS ROMANIA

SRL

U accident chimic datorita substantelor chimice existente si a deseurilor :

[J incendii, explozii;

[ defectarea instalatiilor de retinere a poluantilor in atmosfera, ape/panze freatice

) spargerea conductelor, tevilor, etc

[ inundatii datorate precipitatiilor, caderea unor obiecte cosmice, cutremur de

pamant

Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile:

ldentificarea si evaluarea riscurilor presupune depistare posibilelor pericole
care provin atat din activitatea desfasurata, precum si datorat calamitatilor naturale

In interiorul amplasamentului SOMIPRESS ROMANIA , hu este pericolul de
accident major datorita cantitatilor reduse de substante existente pe amplasament:

Pericolul

Factorul de risc probabil, de accidente
si consecinte posibile

Chimic

- stocare si vehiculare de substante
chimice-poluare sol /aer/panza freatica;

- scurgeri accidentale de substante chimice
si poluarea solului, panzei de apa freatica

si retelei de canalizare in caz de scurgeri

Incendiu/explozie

- stocare de substante inflamabile poluare
sol /aer/panza freatica ;

- degajari de substante toxice in cazul
producerii unui incendiu-poluare aer/sol

- incendierea rezervoarelor uleiuri si

emulsii poluare sol /aer/panza freatica

Plan operativ de prevenire si management al situafiilor de urgentd

S.C. SOMIPRESS ROMANIA SRL
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ROMANIA

- incendierea unor scurgeri sau/si emisii de
substante inflamabile, scurgeri de
emulsii/uleiuri poluare sol /aer/panza
freatica

- formarea de amestecuri de vapori sau
gaze cu aer in limitele de explozie si
explozia acestora.

- poluarea aerului cu gaze de ardere si fum
in cazul producerii unui incendiu de

proportii.

-Defectarea instalatiilor de retinere a
poluantilor in atmosfera/ape/panza freatice

-poluarea aerului cu pulberi/pulberi
sedimentabile /pulberi in suspensii in caz
de dereglari/defectare a sistemelor de
exhaustare praf

-poluarea aerului cu gaze de ardere si fum
in cazul defectarii instalatiilor de aspiratie
gaze

-poluare apa, sol panza freatica in cazul
dereglarii/defectarii statiei de epurare ape
menajere

- poluare apa, sol panza freatica in cazul
dereglarii/defectarii sistemului de separator
de hidrocarburi

-Spargerea conductelor, tevilor, etc

-conductei de apa / conducat statie
epurare-poluare sol, ape, panza freatica
-conducteti de gaz-pericol
incendiu/explozie-poluare aer, sol, panza

freatica

- Inundatii datorate precipitatiilor, caderea

unor obiecte cosmice, cutremur de pamant

Pentru orice tip de calamitati naturale, a
fost constituita celula de urgenta pentru a

interveni in aceste cazuri

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentd

S.C. SOMIPRESS ROMANIA SRL
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ROMANIA

Masuri de reducere a riscurilor de accidente si

consecintele posibile:

Personalul de serviciu, dacé observa scurgeri de substante chimice, defectiuni de

utilaje, instalatii, anunta seful ierarhic, iar acesta anunta conducerea unitatii.

g g A

pentru eliminarea cauzelor poludrii (inlaturarea scurgerilor) si pentru diminuarea
efectelor acesteia.

Masuri de prevenire pentru scurgeri din cauza accidentelor chimice, defectarii
instalatiilor, defectare instalatii:

-verificarea permanenta a depozitarii, manipularii, gestionarii substantelor chimice si
a deseurilor

~-depozitele de deseuri si substante vor fi amplasate pe suprafete betonate
-existenta si respectarea fiselor de securitate a substantelor chimice
-verificarea existentei si termenului de valabilitate a stingatoarelor
-verificarea functionarii hidrantilor

-verificarea periodica a rezervorului de apa pentru incendiu

-respectarea programului anual de revizii si reparatii

- Verificarea permanenta a functionarii instalatiilor

- Verificarea functionarii pre-alarmei si alarmei in cazul defectarii sistemului de
retinere a poluantilor in atmosfera

- respectarea graficului de mentenanta

- intretinerea permanenta a instalatiilor de retinere a poluantilor in atmosfera

- Legarea la pamant a utilajelor

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentd
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- Sistem automat de control a procesului care opreste functionarea instalatiei in caz
de avarie

- intretinerea permanenta a statiei de epurare
- Efectuarea de analize de aer,apa menajera si pluviala conform autotizatiilor

- Verificarea permanenta a conductelor de apa, gaze si semnalarea oricaror scurgeri
- Placute de avertizare pericol

- Aparatori de protectie

- Interzicerea oricaror lucrari cu foc deschis si a fumatului

Masuri de actiune in caz de situatii de urgenta

Echipa de interventie, cu atributii de prevenire $i combatere a poludrii accidentale
actioneaza pentru reducerea consecintelor poluarii:

> eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidental;

> limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;

> indepartarea poluantilor;

> colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate
corespunzatoare  pentru mediu, in vederea recuperarii, neutralizarii si
distrugerii substantelor poluante.
Dupa eliminarea cauzelor polusrii accidentale si dupa indepartarea pericolului

raspandirii substantelor poluante in zon4, conducerea unitatii va informa sistemul de

gospodarire a apelor, autoritatea locald de mediu si Comisariatul Judetean al Garzii
de Mediu asupra sistarii fenomenului.

Conducerea unitati va dispune colaborarea cu organele de control, in
vederea stabilirii raspunderilor pentru poluarea accidentala produsa. Modul de
actionare in cazul producerii unei poludri accidentale sau a unui eveniment care

poate conduce la poluarea iminenta a surselor de apa.
Punctele de unde poate proveni poluarea accidentala sunt:

- locurile unde se utilizeaza substante chimice;
- magazia de produse chimice

- locatia conductelor

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentd

S.C. SOMIPRESS ROMANIA SRL




SP SOMIPRESS

ROMANIA

- sistemele de exhaustare gaze, aer, statia de epurare, separatorul de

hidrocarburi

Pericolul — Locul producerii Masuri/actiuni in caz de situatie de

situatia de urgenta

urgenta

Chimic La locul de depozitare, | -eliminarea cauzelor care au provocat

manipulare, gestionare | poluarea accidental3;
substante chimice -limitarea si reducerea ariei de

raspandire a substantelor poluante;
-indepartarea poluantilor;
-colectarea, transportul si depozitarea
intermediara in condifii de securitate
corespunzatoare pentru mediu, Tn
vederea recuperarii, neutralizarii i
distrugerii substantelor poluante

Incendiu/explozie | Pe tot amplasamentul | -conform -Plan de evacuare in situatii
urgenta si Scenariu de siguranta la foc-
inregistrate la ISU Satu Mare

-Defectarea -sistem exhaustare -eliminarea cauzelor care au provocat

instalatilor de aze ardere oluarea accidentala

retinere a 9 P

poluantilor in -sisteme de -oprirea instalatiilor care sunt legate la

atmosfera/ape/pan

za freatice

exhaustare praf
-statie epurare
-seprator de
hidrocarburi

sistemele de retinere a poluantilor in
atmosfera pana la remedierea situatiei
-limitarea si reducerea ariei de
raspandire a substanielor poluante;
-indepartarea poluantilor;

-colectarea, transportul si depozitarea
intermediara Tn conditii de securitate
corespunzatoare pentru mediu, in

vederea recuperarii, neutralizarii i

Plan operativ de prevenire si management al situagiilor de urgentd
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distrugerii substantelor poluante

-eventual vidanjare

-Spargerea
conductelor,

tevilor, etc

Pe tot amplasamnetul

caz

lor

-izolarea conductelor defecte

-anuntarea furnizorilor de utilitati, dupa

-remedierea conductelor sau inlocuirea

- Inundatii datorate

precipitatiilor,

caderea unor

obiecte cosmice,

cutremur de

pamaént

-Conform Regulament privind
organizarea,

celulei de urgenta, Plan interventie

atributiile si functionarea

Tabelele urmatoarele fac parte integranta din prezentul plan:

COMPONENTA COLECTIVULUI CONSTITUIT
PENTRU SITUATIILE DE URGENTA CU IMPACT
ASUPRA MEDIULUI

Nr. Nume si Functie/loc de | Adresa Telefon Raspunderi
crt. | prenume munca
1. Druta Responsabil de|Satu 0753-492559 [supravegheaza si coordoneaza
Madalina |mediu Mare intreaga actiune de prevenire si
combatere a poluarilor accidentale
si efectueaza instructajul anual al
personalului
2. | Nagy Zsolt |Ing. Procese Satu 0749-084545 |supravegheaza respectarea
Mare masurilor cu factorii de risc ce pot
avea impact asupra mediului de pe
amplasament
3. Andreica |Resp. Turnatorie |Satu 0724-220857 |supravegheaza respectarea
Marin Mare masurilor cu factorii de risc ce pot
avea impact asupra mediului de
pe amplasament
4. | Licz Csaba |Magazioner Satu 0745-824675 |asigura materialele pentru
Mare interventie
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Holub Robert [Magazioner Satu 0741-406776 |asigura materialele pentru
Mare interventie
LISTA POLUANTILOR CHIMICI POTENTIALI
Nr | Denumirea Limite | Periculo | Posibilit Nr. Denumirea
poluantului | admisibil | zitate la ati de crt. poluantului
cr e manipul | combate
t. are re
(indepart
are)
1. ACETILENA 74-86-2 - H220, H280, 0 Containere ermetic
H230 inchise, ferite de orice
P202, P210 sursa de caldura sau
aprindere
2, ALCOOL 67-63-0 - H225, H301 0 Containere ermetic
TEHNIC 67-56-1 +H311 + inchise, ferite de orice
H331, H370 sursa de caldura sau
P210, P280, aprindere
P302+P352
P309+P310,
P403+P235
3. | ALUCLEAN 18 | 16893-85-9 - H302 0 Containere ermetic
-SA 25 KG 497-19-8 P264, inchise, ferite de orice
P301+312, sursa de caldura
P330
4, GLYCOXOL 107-211 - H302, H373 0 Containere din otel,
LICHID 56-81-5 P260, P270, aluminiu sau material
ANTIGEL 1330-43-4 P264, plastic, ferite de orice
112-13-3 P301+P330 sursa de caldura
CONCENTRAT +P331,
P311, P405,
P501
5. | ARGON 7440-37-1 - H280 0 Containere ermetic
COMPRIMAT inchise, ferite de orice
sursa de caldura in
spatiu bine ventilat
6. AZOT 7727-37-9 - H280 0 Containere ermetic
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COMPRIMAT inchise, ferite de orice
sursa de caldura in
spatiu bine ventilat
7. Lubrit-all - - GHS02 H222-H229, 0 Conftainere ermetic
Multi Spray GHS07 H315, H304, inchise, ferite de orice
H336 ,H412 sursa de caldura
P102, P210,
P211, P251,
P261,
P410+P412,
P501
8. B-Cool 655 - - H315, H319 0 Produsul se va pastra
P280, P264, numai in ambalajul
P305+P351, original.Containere
+P338, ermetic inchise, ferite
P332+P313, de orice sursa de
P337+P313, caldura
P302+P352
9. | BLASOCLEAN - - H315, H318, 0 Produsul se va pastra
B H317, H412 numai in ambalajul
P261, P280, original
P305+P351,
+P338,
P310, P362,
P501
10. | PRIMEX - - H290, H302, 0 Produsul se va pastra
(SOLUTH DE H315, H318, numai in ambalajul
CURATARE H412 original, in spatii
PARDOSELI P234, P264, inchise,uscate, ferite
INDUSTRIALE) P280 de orice sursa de
caldura
11. | DILUANT 509 8052-41-3 - H304, H319, 0 A se depozita in
93763-35-0 H225, H361, ambalaje
108-88-3 H315, H373, inchise,protejate de
H336 surse de caldura,
P210, P280, lumina directa a
P303, P304, soarelui si agenti
P305, P308, oxidanti
P370, P501
12. | PRO MET HD - - H222, H229, | 86.44 % | Se va pastra numaiin
15 QUICK H315, H336, ambalajul original .
SPRAY H411 Dep<.)21tia‘;| intr-o zona
P210, P211, ventilata departe de
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P251, P261, surse de aprindere
P264, P280,
P304+P340,
P312,P410,
P260, P501
13. | FONDEROL - H222, H229, | 86,00 % | Pastrati intr-un loc bine
GRAPH SPRAY H319, H336 ventilat, protejat de
P210, P211, razele soarelui directe
P251, P264,
P280,
P304+P340,
P312,
P410+P412
14. | ALUMINIU - - 0 Se va pastra numai in
ambalajul original .
Depozitati intr-o zona
ventilata departe de
surse de aprindere
16. | LOCTITE SF - H222, H229, 0 Ase pastra la rece
7235 H315, H319, Péastrati intr-un loc bine
H336, H411 ventilat, protejat de
P251, razele soarelui directe
P410+P412,
P211, P210,
P102, P261,
P273,
P302+PP35
2,
P337+P313
16. | ROLLKEMIK - H319, H315 0 A se pastra intr-un loc
ME-L100-N11/Z P264, P280, réacoros, bine ventilat,
P302+P352, departe de caldura,
P332+P313, flacari deschise,
P scantei si alte surse de
aprindere
17. { MOBILCUT 100 - H315, H319 0 Nu depozitati produsul
P264, P280, in containere deschise
P302+P352,
P305+P351
+P338,
P332+P313,
P337+P313,
P362+P364

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentd

S.C. SOMIPRESS ROMANIA SRL




SP SOMIPRESS

ROMANIA

18. | LOCTITE LB - - H222, H229, | 89,6 % | Recipientul seva

8018 H336 ,H411 pastra la rece, intr-un
P251, spatiu bine aerisit.
P410+P412, Pastrati departe de
P211, P210, caldura si de actiunea
P102, P261, directa a razelor solare.
P273, P280

19. | BONDERITE - - H315, H319 5,7% Se va pastra numai in

71-10 SK P280 ambalajul original .
Depozitati intr-o zona
ventilatd departe de
actiunea directa a
razelor solare.

20. | OXIGEN 7782-44-7 - H270, H280 0 Containere ferite de
COMPROMAT P220, P244, orice sursa de caldura

P370+P376 sau aprindere
In spatiu bine ventilat
21. | PROPAN 74-98-6 - H220, H280 0 Containere ferite de
P210, P377, orice sursa de caldura
P381 sau aprindere, in spatiu
bine ventilat

22. | Chem-Trend® - - - 0 Se va depozita in
QC-116 E containerul original.

Se va pastra intr-un loc
uscat, rece si bine
ventilat.
23. | Griffon Contact - GHS02 H222-H229, 0 Se depoziteaza intr-un
Spray AER GHS07 H336, H304 loc racoros, bine
200ML*12 GHS08 P101, ventilat, departe de
P102,P210, céldura, flacari

NLFR P211, P251, deschise, scantei si
P261, alte surse de aprindere.
P410+P412,
P501

24. |UNOSF - GHS07 H315, H318 5% Péstrai/depozitati
Produs de P305+P351 numai in containerul

o . +P338, original. Protejare fata
spalare si P30, de gor

curatare P302+P352,

P332+P313

25. | LOCTITE SF - - - <5% | Seva pastrain

7840 recipientul original
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26. | Loctite 8018 - H222, H229, | 89,6 % | Recipientul se va
H336 ,H411 pastra la rece, intr-un
P251, spatiu bine aerisit.
P410+P412, Pastrati departe de
P211, P210, céldura si de actiunea
P102, P261, directa a razelor solare.
P273, P280
27. | ROLLKEMIK - H319, H315 0 Se depoziteazi numai
ME-L100-N11 / P264, P280, in ambalajul original. A
P302+P352, se pastra intr-un loc
z P332+P313 bine ventilat, departe
de departe pastreazi
surse de caldura,
flacari deschise sau
scantei si alte surse de
aprindere
28. ROLLKEMIK 25988-97-0 H412 0 Se depoziteazd numai
WWTC-3020 P273 in ambalajul original.
29. [ Chem-TREND® - Nu este o 0 Se depoziteazi numai
QC-119 substanta in ambalajul original.
sau un
amestec
periculos
30. | HA - Acest 0 A se péstra departe de
TRENNPASTE produs nu sursele de aprindere
Al 72 oste
considerat
periculos
31. | HA - Acest 0 A se piastra departe de
TRENNPASTE produs nu orice flacara sau sursi
CP 70 este ' de scantei
considerat
periculos
32. | FOND - Acest 0 A se péastra in
POWDER 09 produs nu conformitate cu
este reglementarile locale
considerat
periculos
33. MAGNAGLIDE - Acest 0 A se péstra in
D220 produs nu conformitate cu
este reglementarile locale
considerat
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periculos
34. | Alice sablare - - Acest 0 Se va stoca produsul
AMACHROME produs nu intr-un loc uscat.
este
considerat
periculos
35. | PATCH LiTE® - - Acest 0 Se va stoca produsul
210 produs nu intr-un loc uscat.
este
considerat
periculos
36. | PATCHSTONE - - Acest 0 Se va stoca produsul
®77 AL produs nu intr-un loc uscat.
este
considerat
periculos
37. | PATCHSTONE - - Acest 0 Se va stoca produsul
® 165 produs nu intr-un loc uscat.
este
considerat
periculos
38. | PATCH LIiTE® - - Acest 0 Se va stoca produsul
160 ML produs nu intr-un loc uscat.
este
considerat
periculos
39. | ROLLMEDIA - - Acest 0 A se pastra in
PB produs nu conformitate cu
este reglementarile locale
considerat
periculos
40. | Chem-Trend® - - Acest 0 Se va depozita in
HFE-68 produs nu containerul original.
este ) Se va pastra intr-un loc
considerat uscat, rece si bine
periculos ventilat.
41. | Chem-Trend® - - Acest 0 Se va depozita in
PL-611 produs nu containerul original.
este Se va pastra intr-un loc
considerat uscat, rece si bine
periculos ventilat.
42. | Chem-Trend® - - Acest 0 Se va depozita in
produs nu containerul original.
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B PL-760 este Se va pastra intr-un loc

considerat uscat, rece si bine

. periculos ventilat.

43. | Chem-Trend® - - Acest Se va depozita in
SLP-1835 produs nu containerul original.

este Se va pastra intr-un loc
considerat uscat, rece si bine
periculos ventilat.

44. | SPILLSORB - - Acest Depozitare in locuri
produs nu ferite de umiditate si de
este surse de caldura
considerat
periculos

45. | CRYSTAL 2600 - - Acest A se depozita numai in

FF200 KG produs nu containerul original. A
este se pastra/depozita in
considerat locuri bine aerisite, a
periculos se feri de surse de
caldurd, flacara
deschisa si scantei sau
alte surse de aprindere
46. | METALCOTE - - Acest A se depozita numai in
250 LA 04 KG produs nu containerul original. A
este se pastra/depozita in
considerat locuri bine aerisite, a
periculos se feri de surse de
caldurj, flacara
deschisa si scantei sau
alte surse de aprindere.
47. | CONMPOUND 124-07-2, GHSO05 H315, H318, A se péstra intr-un loc
ZF 322 141-43-5, GHS07 H412 racoros, bine ventilat,
67701-05-7, P273, P280, departe de caldura,
68411-30-3, P303+P361 flacari deschise.
93820-33-8, +P353,
92129-33-4 P305+P351
+P338,
P332+P313,
P337+P313
48. | FLOCCULANT 67-63-0 - Acest Se va depozita in
AR 8405 produs nu containerul original.
este Se va pastra intr-un loc
considerat uscat, rece si bine
periculos ventilat.
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LISTA ECHIPAMENTELOR PENTRU SISTAREA SITUATIILOR DE URGENTA
CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

Nr. Denumire echipament Amplasare Cine deserveste Cine
crt. pentru indepartarea mnﬂ_m_u_ﬂﬂhm:n echipamentul asigura
poluarii indepartarea (nume, materialul
poluarii locul de munca)

1. |Lopeti, materiale absorbante Magazie, S.C. SOMIPRESS |LICZ
recipiente de colectare, nisip, | Sectie,atelier, ROMANIA SRL |CSABA/HOL
stingatoare, Rezervor de exterior UB ROBERT
incendiu, hidranti

PROGRAMUL ANUAL DE INSTRUIRE A LUCRATORILOR DE LA PUNCTELE
CRITICE SI A ECHIPELOR DE INTERVENTIE

Nr.crt. | Data cand Locul Numele persoanei Cine participa
va avea care asigura
loc instruirea
instruirea
1. Anual S.C. Madalina Agnana Conducatorul echipei de
Luna SOMIPRESS | Druta - Responsabil interventie si membrii
august ROMANIA SRL de mediu acesteia

LISTA UNITATILOR CARE ACORDA SPR

POLUARI ACCIDENTALE

IJIN IN CAZUL APARITIEI UNEI

Nr. | Denumirea unitatii Adresa Telefon, |Persoana de legatura
crt. Fax
1. |Agentia Nationala Satu Mare, 0261736003  |Dispecer de serviciu
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pentru Protectia
Mediului Satu Mare

Str.Mircea cel
Batran, nr.8B,
Satu Mare

AN. APELE ROMANE-

DIRECTIA APELOR
SOMES-S.G.A. SATU
MARE

Satu Mare,
Str.Mircea cel
Batran, nr.8B,
Satu Mare

0261770175
0261-770177

Dispecer de serviciu

Garda Nationala de
Mediu - Comisariatul
Judetean Satu Mare

Satu Mare, Str.
loan Slavici nr.
74

0261/750.050

Comisar de serviciu

Inspectoratul pentru
Situatii de Urgenta
,Crisana”, Jud. Bihor

Satu Mare,
Strada Fabricii
nr. 35

0261 - 711212
0261 - 768252

Ofiler de serviciu

Institutia Prefectului
Judetului Bihor,
Comitetul Judetean
pentru Situatii de
Urgenta

Satu Mare,
Piata 25
Octombrie
nr.1

0261-711536

Dispecer de serviciu
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CERTIFICATNr.  pys 4172R
CERTIFICATE No.

CISQ is the italian Federation of
management system. Certification
Se certifica Sistemul de Management de Mediu al /it is hereby certified that the Environmental Management System of Bodies

veleitetoa corthenin
S -C ] SOMI P RESS ROMA N IA s- R- L- vizitafj site-ul www.rina.org

STR. SPICULUINR. 34, SATU MARE, COD 440278, JUD. SATU MARE, ROMANIA

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site www.rina.org
In urmatoarete unitati operationale / In the followin operational units .
! I Valabil pana la: 4

STR. SPICULUI NR. 34, SATU MARE, COD 440278, JUD. SATU MARE, ROMANIA

09-2022

Care este conform cu standardul / /s in compliance with the standard |
ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:201 5)

Pentru urmétoarele domenii de activitate / For the following field(s) of activities

09-2023
TURNAREA METALELOR NEFEROASE USOARE. FABRICAREA CUPTOARELOR,
FURNALELOR S| ARZATOARELOR.
09-2024
CASTING OF LIGHT METALS. MANUFACTURE OF OVENS, FURNACES AND FURNACE
BURNERS.
Validitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale / semestriale si reexaminarii complete a sistemului de management 1a trei ani
/ The validity of this certificate is dependent on an annual 7 six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
Utilizarea si validitatea prezentului certificat sunt supuse documentului RINA: Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management de Mediu
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmentat Management Systems
Prima Emitere Alessandro Romei
i 25.11.2010
First Issue — Certification EMEA Region
Data actualizarii Senior Director
Revision date 21092021 RiNA SIMTEX.O.C. S.RL. - Administrator
Data scadents
Expiry Date 27.09.2024
Data deciziei de recertificare
Renewal decision date 27.09.2021
CISQ is a member of
RINA SIMTEX-0.C. S.R.L. W
Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, rme— :* * t oL
corpul A sector 5, Bucuresti Romania **:*: e

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.ignet-certification.com

FEDERAZIONE.

www.cisg.com
P1-01-F08/12.2017

Form CERSX-01/2018



www.technosam.ro

e-mail: office@technosam.ro

tel/fax: +40-261769285 / +40-361881664
Mobil: +40-726674613

RAPORT de AUDIT

ENERGETIC
privind:
SC SOMIPRESS ROMANIA SRL
Satu Mare
SIMBOL: TS-72194-0.RA
APROBAT, INTOCMIT, (\
Jakab Stefan

Toth Francisc

Februarie 2022



PREFATA

Prezentul raport constituie patrimoniu intelectual al firmei SC TECHNOSAM
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reproducerea, transmiterea tertei persoane (societati) sau utilizarea documentatiei
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Orice contraventie va avea urmiri civile sau penale, dupi caz.
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1 INFORMATII GENERALE

1.1 Denumirea lucrarii

Denumirea lucrarii este: “Raport de Audit Energetic’ efectuat pentru compania:
SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare, care are ca obiect de activitate fabricatia
produselor din aluminiu.

1.2 Elaborator

SC TECHNOSAM SRL, companie de servicii de inginerie, avand urmatoarele date

de contact:

Adresa: 440186 Satu Mare, str. Fagului, nr.35, jud. Satu Mare
Tel: 0261-769285/ Fax: 0361-881664

E-mail: office@technosam.ro

Web: www.technosam.ro

Autorizatie: Emisa de Ministerul Energiei - Directia Eficienta Energetica, Auditor
Energetic, cl.ll, Complex (electroenergetic si termoenergetic), nr.003/12.01.2021 (valabil
pana la data de 11.01.2024).

1.3 Autoritatea contractanta

SC SOMIPRESS ROMANIA SRL Satu Mare

1.4 Obiectul lucrarii

Obiectul raportului de audit, este reprezentat de analiza si evaluarea consumurilor
energetice a firmei, in scopul stabilirii situatiei reale a consumurilor, a gradului de
eficacitate energetica, precum si a masurilor de imbunatatire a regimului energetic si de
prevenire a efectelor de poluare a mediului.

Evaluarea s-a realizat impreuna cu specialistii din cadrul serviciului mecano-
energetic al companiei.

1.5 Amplasamente

Obiectivele evaluate din punct de vedere energetic, sunt amplasate in Satu Mare,
in locatiile in care sunt exploatate si intretinute instalatiile si echipamentele tehnice ale
firmei.
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1.6 Etapele realizarii lucrarii

Lucrarea s-a desfasurat Tn doua etape:
Etapa 1:
- Vizita de documentare la fata locului

- Inregistrarea informatiilor relevante privind regimurile de functionare ale
instalatiilor si echipamentelor energetice

- Definirea problemelor
- Analiza scheme de alimentare cu energie

- Analiza modului de contorizare a fluxurilor energetice existente, aspecte legate
de acuratetea méasuratorilor existente.

- Analiza datelor existente privind consumurile energetice
- Concluzii preliminare

Etapa 2:

Elaborare plan de masuratori

1

Alegerea instrumentatiei necesare

Efectuarea masuratorilor propriu-zise

Elaborare raport de audit energetic:
- Calcule de eficienta, intensitate energetica

- Constatari si recomandari

Prezentarea concluziilor

1.7 Descrierea companiei

SC Somipress Romania SRL Satu Mare a fost infiintata in anul 2001, cu capital
integral privat, are Codul de Inregistare Fiscala RO14318374 si este inscrisa la Oficiul
Registrul Comertului din jud.Satu Mare, sub nr. J30/503/2001.

De la data infiintarii societatea a avut o dezvoltare continua, utilizeaza tehnologie
moderna si energoeficienta, bazata pe materie prima de calitate si utilaje performante.

La ora actuald, societatea a devenit un furnizor de baza pentru firmele care
incorporeaza in produsele fabricate de ei componente din aluminiu, realizate de
SOMIPRESS SRL Satu Mare.

Din acest motiv firma acorda atentie deosebitd si respecta cu strictete cerintele
impuse de standardele specificii industriei in care activeaza, pe tot fluxul tehnologic
(productie, ambalare, livrare), iar calitatea produselor realizate este garantata prin
Sistemul de Management al Calitatii.
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in urma analizei efectuate pentru stabilirea modului in care se respecta prevederile
privind protectia mediului inconjurator s-a constatat ca aceasta are toate aprobarile
hecesare desfasurérii activitatii si are o precocupare constanta in respectarea cerintelor
din acest domeniu.

1.8 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii lucrarii

Auditul energetic a fost solicitat de catre SC SOMIPRESS SRL Satu Mare in

vederea analizei consumului de energie si a impactului acestuia asupra emisiilor de
CO..

in conformitate cu obiectivele de promovare a eficientei energetice ale Ministerului
Energiei prin Directia de Eficienta Energetica, elaborarea unui audit energetic, care
include instalatii cu consum de energie, va permite urmatoarele:
- Fundamentarea masurilor de eficientizare a utilizarii resurselor energetice
disponibile;
- Evaluarea posibilitatilor de modernizare a instalatiilor si de reducere a costurilor
de exploatare;
- Stabilirea cantitatilor absolute si specifice de energie consumate in procesul
analizat;
- Stabilirea nivelului pierderilor energetice aferente functionarii liniilor electrice si
transformatoarelor;
- Estimarea nivelului tehnic si energetic al echipamentelor analizate.

- Demararea unor proiecte de eficienta energetica

2 DESCRIEREA LUCRARILOR
2.1 Memoriu justificativ

Regimurile energetice reale de functionare a instalatiilor, au fost determinate prin
masuréatori ale parametrilor energetici, efectuate in timpul functionarii in regimurile
normale de exploatare.

Componentele bilanturilor energetice, pierderile de energie, consumul specific real de
energie, au fost determinate prin masuréatori sau prin calcul, pe baza ecuatiilor specifice,

fn care intervin valorile parametrilor masurati.
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Masurile propuse pentru imbunétatirea regimului energetic, au rezultat in urma analizei
rezultatelor calculelor si in urma analizérii regimurilor actuale de exploatare a instalatiilor
specifice infrastructurii de transport public local.

2.2 Definitii, terminologie si procedura utilizata

Bilant energetic - reprezinta metoda sistematica de urmarire si contabilizare a fluxurilor
energetice. In sistemele industriale si in instalatii, bilantul energetic serveste la verificarea
conformitatii rezultatelor functionérii, cu datele de referinta.

Bilantul real se elaboreaza de cétre unitatile beneficiare ale obiectivelor de investitii pe
baza masuratorilor si a calculelor analitice, la diferite momente de timp din perioada
exploatarii.

Bilantul real reflectd nivelul energetic, la care sunt utilizate echipamente tehnice, la
momentul elaborarii auditului. Are drept scop confirmarea mentinerii in timp a parametrilor
tehnologici si energetici ai echipamentelor tehnice, la valori de referintd, precum si
evidentierea cauzelor abaterilor si a masurilor care trebuie luate.

Ea constituie baza tehnico-economicd de fundamentare a masurilor (tehnice si
organizatorice) menite sa conduca la ridicarea performantelor energetice ale sistemului

analizat, prin reducerea consumului si cresterea eficientei energetice.

Bilantul optimizat inglobeaza pierderile minime realizate de echipamentele, respectiv
instalatiile la care se refera bilantul real si ia in considerare efectul masurilor de crestere
a eficientei energetice, identificate la momentul cand s-a intocmit bilantul real, conducand
astfel la utilizarea eficienta a energiei consumate.

In cazul in care prin aplicarea masurilor mentionate, parametrii energetici si tehnologici
ai echipamentului, respectiv instalatiei rezulti a fi mai buni decat valorile de referinta,
acestia vor deveni valorile de referintd si se vor face modificarile corespunzitoare in
documentatia tehnicd a acestora.

Bilant electroenergetic reprezinta tipul de bilant energetic ce urméreste contabilizarea
fluxurilor de energie electrica.
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Contur de bilant - este suprafata imaginara inchisa in jurul unui echipament, instalatie,
sectie, uzina, agent economic, la care se raporteaza fluxurile de energie care intra,
respectiv, ies din contur.

Proces tehnologic - cuprinde o succesiune de activitati care concura la realizarea unui
produs finit/semifinit, caracteristic agentului economic ce are in patrimoniu tot ceea ce
este cuprins in conturul de bilant analizat sau auditat.

Proces de transformare energeticd - reprezinté procesul care are drept scop trecerea
de la o forma sau un purtator de energie, la o altd forma sau purtator de energie, sau
modificarea parametrilor caracteristici ai unei forme sau ai unui purtator de energie.

Auditul energetic este o componenta fundamentald si in acelasi timp un instrument de
lucru al oricarui program de actiune avand ca obiectiv economisirea energiei.

Procedura complexa, dar necesara, intocmirea unui audit energetic permite obtinerea
unei imagini accesibile privind modul in care fluxurile de purtatori de energie intra, se
distribuie, se transforma si se consuma in interiorul conturului vizat.

Sunt astfel identificate punctele unde se manifests ineficienta, precum si marimea
pierderilor cauzate de aceasta. Se constituie astfel baza viitoarelor decizii avand drept
scop eficientizarea energeticd a intregului sistem, care pot consta in reorganizari,
rationalizari, imbunatatiri, modernizari, retehnologizari, etc.
Caracteristicile principale ale unui audit energetic sunt:
- surprinde un regim de functionare, pentru o anumitd incarcare a utilajelor si
anumite conditii de functionare;
- este o operatie laborioaséd ce necesitad de multe ori apelarea la persoane de
specialitate din afara organizatiei;
- permite calculul tuturor formelor de energie care intra si ies din conturul fizic
analizat;
- permite efectuarea de verificari a corectitudinii masuratorilor
- necesita de multe ori masuratori fizice care nu se fac in mod obignuit Th decursul
functionarii;
- are doua componente:

- auditul preliminar
- auditul detailat



N
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a.) Auditul preliminar

Cu ocazia realizarii acestei etape de audit, care este bazata pe analiza datelor
existente privind consumurile energetice, se pot identifica oportunitati pentru:

- reducerea consumurilor energetice

- cresterea eficientei energetice

- stabilirea unor deficiente legate de functionarea sistemului de masura, transmitere

prelucrare a informatiilor privind consumurile energetice.

b.) Auditul detailat

in comparatie cu auditul preliminar (care ofera informatii pe baza datelor existente la
departamentul mecano-energetic), auditul detailat va furniza informatii obtinute prin:

- prelucrarea datelor reale masurate (Obs.obtinute cu instrumentatie adecvata)

- evaluarea situatiei energetice reale a firmei pe baza indicatorilor de eficienta

- oferirea unui set de de masuri si propuneri pentru imbunatatirea situatiei existente

- identificarea subsistemelor unde se consuma cea mai mare parte de energie intrat3
in conturul de bilant general si implicit a zonelor care trebuie monitorizate separat,
denumite centre de consum energetic.

Definirea limitelor contururilor centrelor de consum energetic se face, atat pe criterii
tehnologice, cat si pe criterii administrative sau de alta natura. Pentru fiecare astfel de
centru de consum se masoara si se consemneaza separat, atat consumurile pe tipuri de
purtatori de energie, cat si volumul activitatii.

Dupéa definirea limitelor contururilor centrelor de consum, urmeaza atribuirea
responsabilitatilor pentru realizarea si mentinerea eficientei utilizarii energiei in fiecare
contur definit.

Calculul indicatorilor de performanta realizati, atat la nivelul global, cat si la nivelul
centrelor de consum energetic, va permite evaluarea eficientei energetice, prin
compararea indicatorilor obtinuti, cu valorile de referintd ale bransei (domeniului de
activitate) analizate.

Evaluarea vizeaza de aceasta data, atat ansamblul, cat si partile lui componente,
deoarece gradul de detaliere al auditului energetic propriu-zis permite analiza fiecarui
centru de consum in parte. O astfel de analiza se finalizeaza cu un program care cuprinde

actiuni si masuri menite sa contribuie la cresterea eficientei energetice.
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Auditul energetic al unui proces, al unei instalatii sau al unei masini, va furniza
informatiile necesare care trebuiesc introduse in sistemul de management energetic si

implicit in planul de exploatare a echipamentelor tehnice, precum si in planul de investitii
a firmei.

3 ELEMENTE PRELIMINARE
3.1 Specificarea conturului de evaluare energetica
a.) Modul de alimentarea cu energie electrica:
Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor si echipamentelor din cadrul firmei este
realizata in conformitate cu solutia precizata in ATR-Nr.60401957708/05.03.2019, prin

posturile de transformare: PTab Somipress 1, 1000kVA, 20/0,4kV si PTA Somipress 2,
1600kVA, 20/0,4kV.

Distributia tensiunii de 0,4kV este realizata prin tablourile generale si secundare de
distributie aflate in hala de productie.

Tensiunea nominala de utilizare la medie tensiune este 20kV, 50 Hz, respectiv la
joasa tensiune 400,50Hz si 230V,50 Hz.

b.) Procese si instalatii tehnologice:
o Turnare metale neferoase usoare
¢ Prelucrari mecanice

¢ [ntretinere matrite

c.) Alte procese:

o Utilitati: aer comprimat, exhaustare-ventilare, climatizare, statie de pompare,
iluminat, incalzire)

¢ Administratie, logistica

3.2. Conditii de referinta pentru efectuarea evaluarii energetice

A fost luata in considerare ca si perioada de functionare a instalatiilor, ora si ziua
calendaristica.
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3.3. Caracteristici generale ale instalatiilor electroenergetice

Evaluarea energetica s-a delimitat conform schemelor electrice monofilare
disponibile si care reprezintd situatia actuald de alimentare a instalatilor si
echipamentelor tehnice.

Sistemele de alimentare cu energie electrica, compuse din tablouri generale de
distributie, cabluri electrice si aparataj de protectie au fost puse in functiune in
conformitate cu parametrii tehnici proiectati si au fost/sunt exploatate in varianta initiala,
fara sa suporte modificari semnificative.

3.4 Instrumente de masura utilizate

Pentru determinarea parametrilor electroenergetici au fost utilizate urmatoarele
aparate de masura:

- Analizor digital trifazic pentru parametrii de retea electricd — marca Chauvin
Arnoux, tip 8335

- Instrumente de decontare a energiei electrice consumate, contoare proprii ale
beneficiarului

4 BILANTUL ELECTROENERGETIC REAL

Cu ajutorul valorilor nominale si masurate, ale parametrilor energetici reprezentativi,
precum si prin utilizarea unor relatii de calcul specifice fiecarui parametru sau indicator,
au fost determinate valorile celorlalti parametri energetici, precum si valorile schimburilor
de energie.

4.1 Modele de calcul — ecuatia de bilant si calculul componentelor de
bilant

Pentru efectuarea bilantului energetic se utilizeaza urmatoarele ecuatii :

Zml\ll' =ZW +AW€

ies

Zmntr = H/:zl

SW.= W, aw
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n care :

>'W,, energia intrata in contur;

Z /5 energia iesita ( consumata )din ( in ) contur;

AW e eroarea de bilant;
w, energia electrica;
f energia utila;
AW pierderi de energie.

Se mai utilizeaza urmatoarele notatji :

APC,, pierderile nominale in infasurarile masinilor electrice (motoare si
transformatoare) ;

APC,, pierderile efective, (in sarcind), in infasurarile masinilor electrice (motoare
si transformatoare) ;

APF, pierderile nominale in miezul magnetic al masinilor electrice (motoare si
transformatoare) ;

AF,,, pierderile mecanice si de ventilatie in masinile electrice rotative;

AP, , pierderile mecanice si hidraulice in pompele antrenate de motoarele

electrice;
In notatiile de mai sus AP semnifaca pierderile de putere. Prin atribuirea indicilor

scrisi mai sus dupa AP, notatiei AW , se va intelege cd aceasta reprezinta pierderile
corespunzatoare de energie.

4.1.1 Calculul pierderilor de energie electrica in retele
Pierderile in retelele electrice se pot determina cu ajutorul relatiei:

AEe=3Ks X Pmx Re x tx 103 [KWh]

in care
t - este timpul luat in calcul (ore, zile, an etc.) calculat in ore

R,- rezistenta echivalenta (in ohmi) pe faza a liniei care se determina sau se poate
calcula cu relatia:

R1=rm[1+G(tmax-tm)Xsz"‘G(’(a—tam)] [Q]

unde :
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a- este coeficientul de temperatura in care are urmatoarele valori:

a = 0,004 pentru conductoare de cupru, aluminiu si otel aluminiu

a= 0,006 pentru conductoare din otel

tmax = temperaturd maxima a conductorului in °C

tm = temperatura conductoarelor in momentul masurérii lui Rm, in °C

ta = temperatura medie a aerului in timpul exploatarii in °C

tan = temperatura medie a aerului in timpul exploatarii in °C

Kr = coeficientul de forma a functiei | = f (t) respectiv de variatie n timp a curentului
in linie si se calculeaza cu relatia:

unde:

Imp = este intensitatea medie practica a curentului in linie care se calculeaza cu
formula:

2.1 Al

—

mp
n

Im = este valoarea medie a curentului masurat la capétul alimentat al liniei si se
calculeaza cu relatia:

13

>,

I, =2 Al

n

In aceste realatii i este valoarea curentului masurat la mijlocul iuntervalului de timp
la capétul alimentat al liniei, iar n este numarul de intervale egale la care se face citirea
curentului

Rm = este rezistenta liniei in ohm, determinat& prin calcul (sau masurat3 daca se
poate)

I

R, = PE (Q)

unde:

| - este lungimea liniei (in m);

S - este sectiunea conductorului (in mm?)

p — este rezistivitatea materialului conductorului la temperatura de calcul Si are
valorile la (20°C)

p = 0,01786 mm?/ m pentru cupru
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p = 0,0294 mm2/ m pentru aluminiu

Aceasta rezistentd se mai poate determina si cu relatia:

m = (P1—P2)/ (312) x 10" Q]

unde:

P1 si P2 sunt puterile masurate simultan in KW la contorul din amonte, respectiv la
cel din aval al liniei

I = intensitatea curentului, in A la capatul din amonte al liniei masurate simultan cu
P si P2

De asemenea aceastd rezistenta se mai poate masura in mod direct cu ajutorul
puntii Wheastone, binenteles cu linia scoasa de sub tensiune.

4.1.2 Calculul pierderilor in transformatoare
Pierderile de putere in transformatoare se vor calcula cu relatia:

AP = APre + K2 X APcun

in care:

AP = reprezinta pierderile totale de functionare ale transformatorului in W sau in
KW

APre = pierderile de mers n gol, in W sau in KW

APcun = pierderile de scurtcircuit nominale, in W sau in KW

K= coeficient de incarcare a transformatorului care se calculeaza cu relatia:

K = P/Pn
unde:
P = incarcarea transformatorului, in W sau in KW
Pn = puterea normala a transformatorului, in KVA sau in MVA

in cazul functionarii in paralel a doua transformatoare, curba optima a pierderilor
se obtine conectand céate un singur transformator pentru sarcini mai reduse si functionand
cu ambele transformatoare numai dupa o anumita sarcina.

Pierderile pentru transformatoare, atét cele de mers in gol cét si cele de scurtcircuit
nominale, se iau din cartea tehnica a transformatorului respectiv date de furnizor sau din
literatura de specialitate.

La transformatori ne intereseaza si pierderile de energie electrics reactiva care se
calculeaza cu relatia:

AQ = AQo + K2x AQs

in care:

AQo si AQs — sunt pierderile de energie electrica reactiva la mersul in gol, respectiv
in scurtcircuit ale transformatorului
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Mentionam ca, pierderile de mers in gol reprezintd pierderile active in fierul
transformatorului. Pierderile in scurtcircuit reprezinta pierderile active in infasurarile
transformatorului.

Pierderile de energie electrica reactivd in gol si scurtcircuit se calculeaza cu
relatiile:

AQo = lo) X Sn/ 100

AQs = Usc(%) X Sn/ 100

unde:

lo = este curentul absorbit la mersul in gol al transformatorului, in %, luat din tabele
Usc = tensiunea de scurcircuit, in%, a transformatorului, luata din tabele

Cénd se cunoaste rezistenta (Rr) si impedanta transformatorului, pierderile de
scurtcircuit se pot calcula cu relatiile:

APs =82/ U? x Rt
AQs =82/ U?x Xs
Ca urmare, pierderile in transformatoare se pot calcula cu una din relatiile amintite

4.2 Figsa de masuratori

Masuratorile efectuate pentru determinaea consumurilor reale de energie sunt
prezentate in anexa nr.5 a raportului de audit.

4.3 Descrierea principalelor centre de consum de energie:
La compania SOMIPRESS Romania SRL Satu Mare, pentru realizarea "proceselor
tehnologice" implementate sunt utilizate urmatoarele resurse energetice:

4.3.1 Energie electrica
4.3.2 Gaz metan

4.3.1 Energia electrica

Contractul actual de furnizare este incheiat cu compania E-on, iar distributia energiei
electrice este asigurata de catre SDEE Electrica Distributie

Compensarea energiei reactive se face pe barele de 0.4kV, in tablourile de distributie.

Consumatorii principali de energie electrica sunt echipamentele tehnice si utilitatile care
sunt suport pentru procesele de productie implementate.
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4.3.1.1 Echipamente tehnice

e Insulele de turnat — 500 , 550 H , 560, 800, 800N
¢ Masina Union
* Rooftop

4.3.1.2 Instalatii, utilitati

4.3.1.2.1 lluminatul
Este in functie de destinatia locatiei iluminate, dupa cum urmeaza:

a.) lluminat sectii:

- Turnatorie: Corp LED OSRAM 230W, 41 buc

- Sablare: Corp LED OSRAM 115W, 6 buc

- Prelucrari superficiale: Corp LED OSRAM 115W, 9 buc
- Prelucrari mecanice: Corp LED OSRAM 115W, 18 buc
- Intretinere: Corp LED OSRAM 230W, 15 buc

b.) luminat birouri, depozit:

- Birouri, holuri,vestiare: Corp LED 34W, 90 buc
- Magazie: Corp LED OSRAM 115W, 23 buc

c.) lluminatul exterior
Huminatul exterior al locatiilor in care sunt desfasurate activitatile este asigurat prin 21

lampi de iluminat exterior, echipate cu corpuri cu leduri de 270W. Comanda acestora este
asigurata de un sistem cu senzori crepusculari.

4.3.1.2.2 Instalatia de exhaustare si ventilare:

In cadrul companiei sunt date in exploatare instalatii de ventilare si exhaustare a
aerului viciat din ateliere, dupa cum urmeaza:

- Imp. Aspirazione OMAR 80 kW, 22000 m3/h
- Imp. Aspirazione Sablare Ventil Veneta 30 kW, 18000 m?h
- Imp. Aspirazione Polvere Ventil Veneta 30 kW, 18000 md3/h
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4.3.1.2.3 Instalatia de aer comprimat:

In instalatia de producere a aerului comprimat, aflata in exploatarea firmei
functioneaza un numar de 3 compresoare, avand tipul, marca si caracteristicile tehnice
urmatoare:

- Compresor cu surub BOGE S75, 5-7 bar , 8 m%h, 75kW
- Compresor cu surub BOGE SF150, 5-7 bar, 18 m3/h, 150kW
- Comresor Comparg DV 7506, 5-8 bari, 12.8 m3/h ,75kW

Parametrii debit si presiune, ai aerului furnizat, sunt mentinuti in limitele necesare.
4.3.1.2.4 Instalatia de pompare

In instalatia de pompare, aflata in exploatarea firmei functioneaza un numar de 3
pompe, avand tipul, marca si caracteristicile tehnice urmatoare:

- Tur: Pompe Wilo, 11kW — 2 buc

- Retur: Pompe Wilo 3kW — 3 buc

- Statia de pompare apa incendiu Wilo 1.5kW

Parametrii debit si presiune, ai apei furnizate, sunt mentinuti in limitele necesare.

4.3.2 Gaz metan
4.3.2.1 Echipamente tehnice

» Insulele de turnat - 500 , 550 H , 560, 800, 800N
« CTA turnatorie ( perioada de iarna)
o CTA sablaj ( perioada de iarna)

« Rooftop prelucrari ( perioada de iarna)

4.3.2.2 Instalatii, utilitati
4.3.2.2.1 Instalatia de incalzire

a.) Instalatiile de incalzire pentru incaperile administrative

Instalatia este de tipul "incalzire centrald" (cu cazane si calorifere):
o Centrala CT Viessman 36kW

o Centrala CT Ferolli 24kW

Agentul termic, apa calda, este pompatd cu ajutorul unor pompe, prin reteaua de
calorifere dotate cu robineti termoreglabili.
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b.) Instalatia de incalzire pentru halele de productie
Este asigurat de urmatoarele sisteme:

- Tub radiant cu unde intunecoase marca Rezlor 48kW, 3buc si marca Calorset
3buc

- Aeroterma cu arzator gaz 80kW 1buc

- Aeroterma cu arzator gaz 40kW 1buc

- Centrala de tratare aer Roopftop 25000 m3/h, cu recuperator caldura 60%,
arzator 100kW, 1 buc

- Modul introducere aer ROOS 50000 m3h , arzator 200 kW, 1 buc

- Modul introducere aer 22000 m3/h, arzator 200kW, 1buc

4.4. Analize consumuri energetice, tabelul de bilant, recomandari

4.4.1 Descrierea evolutiei consumurilor de energie:

Evolutia consumurilor energetice este prezentata in anexa nr.3

4.4.2 Consumuri specifice de energie

In conformitate cu politica energetica adoptata de top managementul firmei in anii
2022-2023, se vor implementa noi proiecte de eficienta energetica, astfel incat consumul
specific de energie electrica a anilor 2022, 2023, sa fie mai mic faté de valoarea similara
a anului 2021, cu 0,5%.

Obiectivul definit poate fi realizat, prin utilizarea energoeficienta a echipamentelor,
efectuarea cu atentie maritd a lucrarilor de intretinere preventiva planificat la utilajele Si
instalatiile mari consumatoare de energie si prin efectuarea unor analize periodice a
curbelor de sarcina in colectivul format din reprezentantii departamentului mecano-
energetic si intretinere.

4.4.3 Prezentarea ,,proceselor tehnologice” specifice

"Procesele tehnologice" din cadrul companiei SOMIPRESS Romania SRL Satu Mare,
prezinta particularitati specifice fabricatiei produselor din aluminiu (echipamente, scule,

matrite, dispozitive speciale, consumabile specifice, dimensiuni variate, forme diverse).
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Modul de functionare a echipamentelor si instalatiilor montate pe fluxul tehnologic de
productie este de tipul ,foc continuu” pentru a evita pierderile de energie generate de
~amorsarea productiei”.

Pentru a obtine calitatea dorita a produselor realizate, echipamentele trebuie aduse
la parametrii tehnologici impusi: temperatura, viteza de lucru, etc.

Din acest motiv, respectiv din analiza schemei de principiu si a datelor masurate
(aferente instalatiilor si echipamentelor utilizate in procesul tehnologic), a rezultat ca
parametrii electrici sunt mentinuti la valori aproximativ constante pe perioadele de
functionare a utilajelor.

Alimentarea, respectiv comanda conectérii sau deconectirii utilajelor, se face din
tabloul electric de comanda si automatizare al fiecarui echipament, respectiv in cazuri
speciale de catre personalul operator si de intretinere.

4.4.4 Definirea conturului de bilant si stabilirea unitatii de referinta

Evolutia in timp a puterii electrice necesare procesului tehnologic de fabricatie a
produselor din aluminiu, justifica definirea conturului de bilant, la nivelul intregului proces.

Din analiza modului de functionare pe durata unei zile (foc continuu), se poate afirma
ca in majoritatea situatiilor, utilajele functioneaza la parametrii nominali.

De asemenea, nu poate fi stabilita o functie precisa de alocare a intervalelor de
functionare si nefunctionare (mici intreruperi, gama de produse diversificata, mici avarii)
pentru fiecare utilaj, pe parcursul unei singure zile.

In aceste conditii este, este greu de stabilit regimul caracteristic, deoarece o parte
dintre parametrii de intrare pot varia aleatoriu.

Un alt motiv care justifica optiunea alegerii conturului de bilant este ca parametrii,
putere si energie, intereseaza la nivelul intregului proces.

Puterea absorbita, pe un interval de 24 ore, variaza dupa o curba de sarcina tipica,
cu maxime si minime multiple, motiv pentru care durata de referinta adecvata pe
intocmirea bilantului este ora, iar perioada de 24 ore.

Alegerea zilei, ca unitate de referinta pentru intocmirea bilantului, este justificata si de
evolutia in timp a puterii absorbite, pentru zile caracteristice din sezonul de vara,
respectiv de iarna. Nu este rezonabila realizarea unui bilant pentru fiecare dintre cele 365

de Zile ale unui an, care ar cuprinde toate situatiile posibile referitoare la sezon, la tipul
zilei, la perioade de concedii si de sarbatori etc.



SC TECHNOSAM SRL TS- 72194-0.RA Page 20 of 40

In aceste conditii, este justificata identificarea unei zile caracteristice, echivalente,
astfel incat toti parametrii aferenti instalatiilor energetice, vor fi raportati la caracteristica

unei asemenea zilei, considerata ca fiind unitara pe durata intregului an.

4.4.5 Schema monofilara a circuitului primar si de culegere a datelor

Schema electrica de principiu, realizata pentru masurarea parametrilor electrici si
de culegere a datelor energetice specifice, a permis masurarea consumului real al
instalatiilor, este cea prezentata in figura de mai jos:

0,4Kv

|

LU

Analizor Chauvin Arnoux

A4
@ Consumator

Consumurile reale de energie au fost determinate cu aparatura si instrumentatie

profesionala, dedicate acestor aplicatii (instrument digital marca Fluke si analizor de retea
trifazata, marca Chauvin Amoux, tip Qualistar, avand precizia de masurare de 0,5%).

Valorile concrete obtinute sunt cele prezentate in diagramele din anexa nr.5 a
raportului de audit energetic.

4.4.6 Analiza consumului energetic si a ponderii pierderilor

In urma masuratorilor realizate se pot evidentia ponderile pierderilor in consumul

total, respectiv pe baza acestora se poate intocmi un plan de masuri pentru reducerea
lor.
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Ponderea pierderilor electrice in cablurile de alimentare ale instalatiilor sunt in
functie de regimul de functionare a acestora, in gol sau in sarcina, iar a pierderilor in
modulele de masura si comanda sunt practic constante.

Pierderile din transformatorul de alimentare sunt dependente de sarcina,
diminuandu-se cu cresterea gradului de incarcare.

a.) Masuratori pentru PT1

Marimea caracteristica / unitatea de kw %
masura
A. Putere intrata in contur:
1. Putere electrica preluata din 255 100
reteaua

de alimentare
B. Putere iesita din contur:

1. Putere utila 36,72 54.26%
2. Pierderi
- pierderi caldura 28,56 42.08%
- pierderi electrice in modulele de 2,14 3.57%
masura si comanda
- pierderi pe cablurile de 0,59 0.09%
Alimentare
Total iesiri 68 100

b.) Masuratori pentru PT2

Marimea caracteristica / unitatea de kW %
masura
C. Putere intrata in contur:
2. Putere electrica preluata din 69 100
reteaua

de alimentare
D. Putere iesita din contur:

1. Putere utila 36,72 54.26%
2. Pierderi
- pierderi caldura 28,56 42.08%
- pierderi electrice in modulele de 2,14 3.57%
masura si comanda
- pierderi pe cablurile de 0,59 0.09%
Alimentare

Total iesiri 68 100
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5 BILANTUL ELECTROENERGETIC OPTIMIZAT

Bilanful optimizat are ca scop eficientizarea utilizarii resurselor energetice si
imbunatatirii indicatorilor energetici (vezi diagrama Sankey din anexa nr.8)

6 PLAN DE MASURI, ACTIUNI PROPUSE, SURSE DE FINANTARE

6.1 Analiza activitatii privind managementul energetic (pe bazi de
chestionar)

in urma analizei chestionarului completat (prezentat mai jos), reiese ca
managementul firmei, pe de o parte este de acord cu principiul ca tehnologiile aplicate nu
trebuie sa fie energofage sau poluante, iar pe de alta parte considera ca din protectia
mediului este o cerinta justificata si reiese faptul ca si in aceasta privintd au o atitudine
deschisa si corecta.

Din acest motiv sunt dispusi pentru demararea unor investitii avand ca scop atingerea
acestor obiective: cresterea eficientei energetice si reducerea poluarii mediului
Obs.

Firma realizeaza sistematic masurétori si analize pentru determinarea concentratiilor Ia

noxele emise in atmosfera.

6.2 CHESTIONAR

6.2.1 MANAGEMENT ENERGETIC:

1. Considerati ca pretul actual, din tara noastra al energiilor primare este ridicat?

DA X NU

2. Cunoasteti in prezent o organizatie sau persoana care ar putea furniza consultanta
pentru reducerea consumurilor energetice?

DA X NuU

3. Cunoasteti posibilitatile de finantare din tara noastra privind investitiile tn domeniul

utilizarii eficiente a resurselor energetice?

DAX NU
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4. Considerati ca ar fi utild o investitie de acest gen n firma dumneavoastra?
DA X NU

5. Care sunt impedimentele, greutatile in cazul dumneavoastra pentru realizarea
unor investitii in domeniul protectiei mediului inconjurator, vizand direct utilizarea
eficienta a diferitelor resurse energetice?

a. Costurile ridicate ale investitiei X
b. Accesarea destul de birocratica a surselor de finantare x

c. Lipsa personalului cu pregatire adecvata X

6.2.2 PROTECTIA MEDIULUI:

1. Considerati ca sunt severe normele in vigoare privind protectia mediului
inconjurator ?
DA X NuU

2. Ati informa Mass Media daca firma dumneavoastra ar polua mediul inconjurator ?
DAX NU

3. Cunoasteti posibilitdtile de finantare din tara noastrd legate de investitile in
domeniul mediului inconjurator ?
DA X NU

4. Planificati realizarea unei investitii in viitorul apropiat avand ca scop utilizarea
eficientd a resurselor energetice si reducerea poluarii inconjurator
DA X NU

6.3 Eficienta energetica si utilizarea resurselor energetice
6.3.1 Date energetice
Nota:

Monitorizarea consumurilor energetice s-a realizat pentru perioada:
01 ianuarie 2020- 31 Decembrie 2021 (vezi anexa nr.3)
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Cifra de afaceri 2020 44,357 mii Ron/an
Ponderea costurilor energetice in total 21 %
costuri %

Cons. de energie. el: 271,34 tep
Consum de gaz metan 590,55 tep
Consum Energie Termica 0 tep

Total en. consumata 861,89 tep
Intensitatea Energetica 0,0194  tep/mii lei
Cifra de afaceri 2021 50.956 mii Ron/an
Ponderea costurilor energetice in total 1,95 %
costuri %

Cons. de energie. el: 291,32 tep
Consum de gaz metan 636,09 tep
Consum Energie Termica 0 tep
Total en. consumata 927,41 tep
Intensitatea Energetica 0,0182 tep/mii lei
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Matricea managementului energetic

Politica

. e . . Sistem de . ipis
Nivel |energetica Organizare |Angajament informare Marketing Investitii
i Intregul personal Marketin S
Implicare Complet deti gulp Sistem bine pus atins 1 9 Discriminare
activa a integrata cu etine la punct cu extins In pozitiva in
4 conducerii celelalte forme responsabilitati puncicu interiorul si in favoarea
superioare pentru economii de|raportari zilnice {exteriorul e
p de . i eficientei
energie institutiei :
management energetice
Politica Impartire clard |Majoritatea marilor . - -
oficiald. dar a sarcinilor si ajconsumatori sunt  [Sistem M&T Campanii Aceleasi criterii
3 fars apii care bugetelor motivati pentru a  {lunar pentru regu_la_te de dg apreciere ca
rmarita de economisi energia {cenire sau zone (publicitate si pentru restul
conducere individuale investitiilor
Stabilire de ) Actiuni. . .
2 Politicd sarcini, dar  [Motivare neritmica ISlstem ME&T d sporadice de Nu;nal mvest(ljtu
nehotarata responsabilitati [sau sporadica unar pe tipuri de constientizare  {CU termen redus
nealocate ' combustibili a de recuperare
personalului
Relativa
- constientizare \erif Contacte L
Directii de Stabilire de a personalului F;gt“;ﬁgl’;a neoficiale Numai masuri
1 actiune sarcini cu despre u pentru cu costuri
neformulate  |diverse ocazii importanta promovarea reduse
economiilor economiilor
Nici un sistem de
informare sau de
- Nici o delegare [Lipsa ili - Nici 0 investiti
Nici 0 gare Lipsa de contabilizare Nici un fel de [ ViC! 0 investitie
0 olitics de responsabi- constientizarea |5 marketing sau in ameliorarea
gx licit3 litdti pe parte  |necesitatii de a consumurilor diseminare eficientei
P energetica economisi energia energetice

Nota:

M&T = monitoring and targeting (monitorizarea continua a consumurilor de energie
si aplicarea masurilor de crestere a eficientei energetice)

6.4 Propuneri privind utilizarea $i gospodarirea resurselor energetice

Implementarea unor masuri pentru cresterea eficientei energetice si a reducerii
consumului energetic, va avea urmatoarele avantaje :

- reducerea costului platit pentru energie
- reducerea poluarii
- reducerea costurilor pentru mentenanta echipamentelor tehnice

Avand in vedere cele prezentate mai sus propunem urmatoarele masuri:
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6.4.1 Propuneri privind utilizarea eficienta a energiei electrice

o implementarea unui sistem de monitorizare a consumului energetic pentru
consumul tehnologic(utilaje cu pondere importanta de consum energetic,
se pot reduce consumurile neproductive de mers in gol).

o reducerea presiunii aerului comprimat la optimul impus de tehnologie

o optimizarea dpvd. energetic a procesului tehnolgic in functie de retetele
specifice de productie implementate

6.4.2 Propuneri privind utilizarea eficienta a combustibililor
o optimizarea consumului de combustibili a parcului auto

6.4.3 Propuneri privind utilizarea eficienta a apei

o dotarea pompelor cu actionari cu turatie variabila
o verificarea instalatiilor interioare de distributie si utilizare a apei pentru
eliminarea pierderilor

o verificarea instalatilor de contorizare pentru stabilirea acuratetii
masuratorilor

N Masuri propusa pentru perioada Ec. de Investitie Anul
r 2022 - 2025 en.in necesara(E PIF
. tep/an uro)

C

r

t

1 Reparatii retea aer comprimat 6.36 7.000 2022
2 Mentenanta preventiva echipamente 714 21.000 2022
3 Sistem de monitorizare energie 15.99 115.000 2023

Descriere masuri eficienta energetica propuse:
Masura 1: Reparatii retea aer comprimat pentru reducerea pierderilor

Aerul comprimat este un consumator semnificativ de energie electrica.
Eliminarea pierderilor in retea duce la reducerea consumului de energie electrica.

Pierderile se pot identifica si in timpul programului de productie utilizand un echipament
care utilizeaza ultrasunete.
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Reducerea presiunii de lucru cu 1 bar, reduce cu 7 % consumul de aer comprimat aferent
compresoarelor.

Masura 2: Mentenanta preventiva echipamente

Efectuarea de activitati de mentenanta preventiva si predictiva duc la o eficientizarea a

procesului de productie si oprirea stagnarilor, respectiv functionarea utilajelor inparametrii
tehnici prescrisi.

Echipamentele defecte cauzeaza o eficienta energetica redusa prin consumul de utilitati
pentru perioade cand productia este oprita. Imbunatatirea activitati de mentenanta
preventiva si predictiva la consumatorii semnificativi de energie are un efect benefic in
reducerea consumului de gaz si energie electrica.

Masura 3: Sistem de monitorizare energie

Identificarea consumatorilor semnificativi de energie este importanta pentru a verifica in
ce masura se pot efectua actiuni de reducerea a consumurilor la echipamentele care au
un consum insemnat de energie.

Identificarea consumului de "mers in gol”.

Identificarea si oprirea consumatorilor a caror functionare nu este necesara in afara orelor
de program.

Corelarea consumului cu nivelul productiei si comparatii intre consumurile la nivel de
schimburi.

Identificarea si reducerea consumurilor neproductive necesare pentru termoficare.
Alegerea unor "retete” optime de functionare in functie de productia programata si
conditiile termo climatice aferente ariilor de productie, birouri, depozite, spatii tehnice.

6.5 Concluzii generale

Compania SOMIPRESS Romania SRL Satu Mare realizeaza o activitate specializata,
dar cu referinte deosebite. Cota de piata a firmei este in crestere, dar in acelasi timp cresc
si numéarul competitiilor de ramura.

Din acest motiv principala preocupare a firmei este cresterea cotei de piata, prin
marirea calitatii produselor si scaderea costurilor de productie, prin aplicarea noilor

metode si tehnologii de productie, in special cele cu eficientd energetica ridicata si
nepoluanta.

6.6 Concluzii privind managementul

in urma bilantului efectuat si in urma analizei chestionarelor completate se poate
afirma cd& managerul energetic al firmei are cunostinte solide in domeniu si ca este

preocupat de utilizarea si gospodarirea eficientd a resurselor energetice, precum si de
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problemele privind protectia mediului, domeniu in care firma doreste sa realizeze investitii
si in viitorul apropiat.

6.7 Analiza datelor din raportul de bilant

In urma analizei indicatorilor energetici (costuri energetice, venituri obtinute) reiese ca
ponderea costurilor cu energia au o valoare acceptabild, respectiv cca.2,1% din total
costuri.

Ponderea importanta a consumului de energie este cea aferenta utilajelor
tehnologice. Din acest motiv trebuie acordata o atentie marité pentru reducerea acestor

costuri si utilizarea eficienta a surselor de energie, avand in vedere tendinta preturilor in
acest domeniu.

6.8 Actiuni propuse

Compania SOMIPRESS Romania SRL Satu Mare realizeaza o activitate specializata,
dar cu referinte foarte bune.

in urma auditului efectuat se poate afirma cé, atat top managementul firmei, cat si
specialistii din cadrul biroului mecano-energetic, au cunostinte bune privind eficienta
energetica si cd sunt preocupati de utilizarea si gospodarirea eficienta a resurselor
energetice, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.

Prin implementarea proiectelor specifice (evidentiate in tabelul de mai sus), bazate

pe tehnologii energoeficiente si protectoare a mediului inconjurator, acest obiectiv poate
fi realizat.

6.9 Surse de finantare

Proiectele cu eficienta energetica pot fi realizate prin atragerea unor fonduri speciale
destinate acestui scop.

in tara noastra sunt o serie de institutii care au ca obiect de activitate tocmai acest
lucru, cum ar fi: Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Energiei, Fondul Roméan de
Eficienta Energetica, companiile tip ESCO.

Desemenea se pot obtine finantari si din Fondul de Mediu prin solicitarea unor sume
de la institutiile care coordoneaza activitatile din domeniul protectiei mediului, precum si
din si Fondurile Europene
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Aceste organizatii pot acorda sprijin financiar nerambursabil sau credite comerciale
in conditii foarte avantajoase (dobanzi, termene de rambursare, garantii flexibile).

Trebuie avut in vedere si faptul ca pentru finalizarea proiectelor trebuie alocate si
sume reprezantand contributia proprie.

6.10 Studiu de caz
Proiect de eficienta energetica (anexa nr.1);
Actionare cu turatie variabila cu convertizor de frecventa

Implementarea unui proiect de eficienta energetica implica realizarea prealabila a unei
evaluari privind costurile de investitie si modul lor de amortizare, dupa cum urmeaza:

Evaluarea financiara a proiectului de eficienta energetica:
Actionare cu turatie variabila cu convertizor de frecventa

6.10.1 Costuri de achizitie si de instalare

Costurile aferente achizitionarii convertizoruiui de frecventa si costurile de instalare ale
acestuia

(Obs. Lucrari de proiectare, de montaj, alimentare cu energie electrica)

6.10.2 Costuri de functionare
Costurile aferente functionarii noului sistem pompa-+convertizor, sunt prezentate in anexa

6.10.3 Economii financiare

Economiile financiare rezultate in urma implementarii proiectului sunt generate de noua
tehnologie si sunt prezentate in anexa

6.10.3.1 Energie:

Tehnologia pomparii bazate pe actionari cu turatia variabila are un randament mai ridicat,
economiile de energie sunt de cca.30%.

6.10.3.2 Intretinere si alte costuri:
In primii ani de exploatare se asteapta ca reparatiile curente sa fie minime, astfel

operatiile curente de intretinere vor contribui la reducerea costurilor totale.
La noua tehnologie, datorita fiabilitatii ridicate, nu este necesara asistenta continua a unui

operator, astfel economiile anuale de intretinere sunt estimate la aproximativ 250
Euro/luna.

6.10.4 Evaluarea financiara

Analiza financiara a fost realizata folosind preturile la energie din perioada 2014/2015.
Evaluarea fezabilitatii proiectului a fost efectuata pe baza indicatorului economic:
d.) termenul de recuperare a investitie
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6.10.5 Indicatori economici

Analiza financiara rezultata avand in vedere ca investitia financiara totala este de cca.
25.000Euro si ca economiile anuale sunt estimate la 7.500 Euro,

- termenul brut de recuperare a investitiei este de 2.9 ani.

6.10.6 Concluzii privind proiectul de eficienta energetica

In urma analizei financiare de mai sus concluzionam urmatoarele:
e.) investitia preconizata este energoeficienta, avand termenul brut de recuperare
mai mic de 4 ani
Obs. Respectarea acestui termen este o conditie pentru a declara un proiect cu
eficienta energetica
f.) se recomanda modernizarea statiilor de repompare existente, tinand cont de
evolutia tehnologiei in domeniu, precum si de prescriptiile tehnice privind

asigurarea confortului personalului operator si de intretinere.
7. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Odata cu integrarea consumurilor de energie intr-un sistem de management
energetic, se va imbunatati in mod semnificativ eficacitatea desfasurarii activitatilor,
concomitent cu reducerea consumurilor de energie si cu cea privind poluarea atmosferica
si reducerea emisiilor de COa.

Reducerea poluarii atmosferice pleaca de la sursa de poluare. Cum? Prin
retehnologizare in industrie, extinderea automatizarii, imbunatatirea functionarii utilajelor
existente, calificarea fortei de munca, cu alte cuvinte, prevenirea poluarii, si apoi
introducerea de sisteme tehnice si organizationale pentru combaterea poluarii.

Dioxidul de carbon este un gaz incolor, prezent in atmosfera terestra in concetratie

de aproximativ 0,04%. Este unul din gazele importante care genereaza efect de sera.

Prezent in atmosferd la aceastd concentratie, este strict necesar pentru pastrarea
echilibrului biosferei. Pana la o anumita limita, efectul de sera este benefic, mentinand
dezvoltarea vietii pe Pamant, insa intensificarea lui poate provoca schimbari climatice
semnificative (Obs. Poate fi generat de: dioxidul de carbon, clorofluoro-carburi, metan,
ozon, dioxid de azot, etc.).

Poluarea aerului inseamna prezenta in atmosfera a chimicalelor (in stare gazoasa

sau sub forma de particule solide sau lichide) in cantitati si pe durate de timp care fac ca
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aerul sa fie periculos pentru sanatatea umana si pentru mediu, creaza disconfort
populatiei dintr-un teritoriu, afecteaza flora si fauna sau altereazad mediul de viata al
omului.

Rezulta din aceasta definitie ca — pentru a fi considerate poluanti — substantele
prezente in atmosfera trebuie sa exercite un efect nociv asupra omului sau a mediului
sau de viata.

Rolul nefast al emisiilor de CO2 asupra mediului, generate de industrie si mijloacele
de transport terestru, aerian si pe oceanul planetar, a alarmat omenirea incepand cu a
doua jumatate a secolului al XX-lea.

Determinarea corectd a emisiilor de poluanti se face pe baza masuratorilor
efectuate cu aparatura specializata, monitorizare, senzori.

Prezentarea metodei generale de calcul a emisiilor
Metoda de calcul se bazeaza pe consumul de combustibili si pe factorii de emisie.

Cantitatea de poluant evacuata in atmosfera (emisia) se determina cu formula:

E = B-Hi-e, unde:
E — cantitatea de poluant evacuata in atmosfera intr-o anumita perioada de
timp [kg],

B — cantitatea de combustibil consumata in perioada respectiva [kg],

Hi — puterea calorica inferioara a combustibilului [kJ/kg],

e — factorul de emisie [kg/kJ] — reprezinta cantitatea de poluant evacuata in

atmosfera

Pentru diversi poluanti, factorii de emisie se determind experimental si acestia
depind de caracteristicile combustibililor folositi, de tipul constructiv al instalatiilor de
ardere si de puterea termica a acestora. Ei pot fi corectati de la an la an in functie de
schimbarea compozitiei chimice si a tehnologiilor de ardere.

Calculul emisiei de COz2 se face cu relatia:

Eco: = B-Hi-eco:

Unde,

eco. = 98,10-° Kg/kj , pentru P < 300 MW

eco: = 72,108 Kg/kj , pentru P > 300 MW
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In cazul firmei SC SOMIPRESS SRL Satu Mare calculul emisiilor de gaze cu efect
de sera asociate s-a realizat pe baza urmatoarei relatii:

Emisii de gaze cu efect de sera(GES) = Date energetice x Factor de emisie [tCO2]
Nota:

- Factorul de emisie este un factor furnizat de literatura de specialitate:
o 1md3 gaz metan = 1,9 kg CO2
o 1 MWh =306,0 kg CO2

- In tabelul din anexa nr.4 sunt prezentate cantitatile de emisii de CO2 pentru gaz
metan si energie electrica:

o Total emisii CO2 in anul 2020 de catre Somipress Romania SRL Satu
Mare:
= 2237,291CO2

o Total emisii COz in anul 2021 de catre Somipress Romania SRL Satu
Mare:
= 2406,99t CO2

Recomandari/masuri de reducere a emisiilor de CO2

Ca un prim pas, in 1997 a fost adoptat Protocolul de la Kyoto de reducere a emisiilor
in 2012 sub nivelul anului 1990. Reducerile respective pot fi realizate cu ajutorul a trei
tipuri de masuri de Imbunatétire a eficientei energetice si reducerea cererii de energie;
utilizarea surselor de energie regenerabild, captarea si stocarea dioxidului de carbon
emis in mod curent.

Prin Legea nr. 3/2001, Roménia a ratificat Protocolul de la Kyoto privind Conventia
Cadru a Natiunilor Unite privind schimbarle climatice, de o importantad deosebita pentru
problematica schimbarilor climatice.

Principalele méasuri ce trebuie luate pentru atingerea obiectivelor Protocolului de la
Kyoto sunt:

» industria va trebui sa devina mult mai eficienta din punct de vedere al consumului
de energie, trecand de la utilizarea combustibililor fosili bogati in carbon (carbune),

la combustibili séraci in carbon (gaze naturale) sau la combustibili alternativi;
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= industria energetica, de la extractie si pana la consum, trebuie restructurata astfel
incat sa devina eficientd si mai putin poluanta;
= transportul trebuie s& se orienteze spre mijloace mai putin poluante si cu
consumuri reduse;
= constructiile sa fie eficiente energetic si sa tinda spre utilizarea surselor de energie
regenerabila;
= echipamentele si produsele sa fie din cele cu consum redus de energie,
= padurile vor fi protejate si chiar vor fi extinse.
Oamenii de stiintd au inceput lupta cu CO2 prin cercetare si prin inlocuirea
combustibililor fosili care emit CO2. In paralel, cercetarile au fost indreptate spre metode

tehnologice de captare si stocare a COz din atmosfera terestra.

Energii alternative

Pentru asigurarea securitatii energetice, trebuie luate in considerare optiuni ca:
hidro, nuclear, resurse energetice regenerabile. Promovarea energiilor eoliene, solare,
geotermale etc., acolo unde este posibil, in conditiile actuale, nu sunt competitive din
punct de vedere economic cu celelalte optiuni si deci promovarea acestor resurse se face
prin creearea de instrumente de sprijin de catre segmentul politic implicat.

Pe termen lung, contributia utilizarii resurselor energetice regenerabile poate duce
la reducerea semnificativa a emisiilor de COs..

Dezvoltarea spatiilor verzi

Pentru orase spatiile verzi constituie inestimabile rezerve naturale de aer curat si
sanatos. Aerul din interiorul spatiilor verzi este superior calitativ celui din exterior fiind mult
agreat pentru prospetimea, calitatea si aroma sa specifica. De aceea spatiile verzi si
padurile din apropierea orasgelor se numesc si “plaméni ai oraselor”.

Arborii, padurea in general are capacitatea de a Tmbogati atmosfera prin
evapotranspiratie cu vapori de apa mai mult decat orice tip de ecosistem cultivat si
totodata are o mare capacitate de absorbtie a radiatiei solare.

Modificarea compozitiei radicale a aerului indeosebi prin intermediul poluantilor, are
influente negative asupra organismului uman, afectand profund calitatea vietii.
Ecosistemul spatiilor verzi indeplineste un rol de o deosebitd insemnatate in reglarea
compozitiei atmosferice, in protectia fatd de impuritatile de natura fizica si chimica din
aer. Din aceste motive, spatiile verzi sunt metode de reducere a COz2 si de inbunéatatire a
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calitatii aerului, a topoclimatului de pe amplasamentele industriale. Functia de protectie a
climei este determinaté in principal de existenta coronamentului arborilor, care formeaza
bariera intre amplasamente industriale, caile de transport si zonele rezidentiale.

Ecosistemele forestiere absorb cantitati impresionante de COz si au cea mai mare
productie de oxigen din toate ecosistemele naturale sau cultivate. Tinand seama de acest
fapt este recomandaté preocuparea pentru marirea suprafetelor ocupate de spatiile verzi.

Functia antipoluantd a spatiilor verzi, mai ales se exercita direct prin procesul de
metabolism si indirect prin mijloace mecanice si fizice. Frunzisul, ramurile si scoarta
arborilor si arbustilor, precum si vegetatia ierboasa, constituie un adevarat filtru de
retinere a noxelor totodatd avand proprietatea de a modifica unii factori climatici
(turbulenta aerului, viteza vantului). Optimizarea functiei de purificare a atmosferei se va
obtine, prin realizarea de structuri apropiate de cele ale padurilor naturale: arborete
amestecate, multietajate, pluviene cu un bogat subarboret penetrabil, constituit din specii
rezistente la adversitati.

De asemenea, zgomotul este considerat un poluant deosebit de periculos, si cu
actiune aproape permanenta asupra omului, fiind produs de mijloacele rutiere, aeriene,
feroviare si mai ales de intreprinderile industriale. Spatiile verzi actioneaza si in acest caz
ca niste bariere protectoare.

Mecanismele vegetale prin care vegetatia realizeaza primenirea si curatarea aerului
poluat sunt: sedimentarea, favorizata de reducerea vitezei aerului; fixarea biologic activa
a pulberilor pe suprafata frunzelor determinata de fenomene fizice si biologice de absortie
si transpiratie; fixarea gazelor toxice, a COz, ca urmare a proceselor metabolice specifice
plantelor. Nu numai pulberile inerte, dar si cele biologice active, extrem de periculoase
pentru sanatatea oamenilor, sunt neutralizate de paduri.

n acest mod, in apropierea spatiilor verzi clima este influentata in sensul diminuarii
intensitatii radiatiilor, crearii unui regim termic moderat, modificarii repartitiei precipitatiilor
si reducerii importante a cantitatilor de precipitatii ajunse in sol, scaderii evaporatiei la
sol, sporirii gradului de umiditate atmosfericé, atenuarii intensitatii vantului.

in procesul de realizare a spatiilor verzi, trebuie tinut cont de urmétoarele criterii
pentru alegerea speciilor corespunzatoare: conditiile climatice locale, mediul edafic,
inaltimea arborilor si arbustilor, l&timea coroanei la arbori si arbusti, forma (silueta), ritmul
(rapiditatea) de crestere la arbori si arbusti, rezistenta la nocivitati a arborilor si arbustilor,
etc.
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Concluzii

Implementarea masurilor de reducere a consumurilor de energie, luarea in
considerare a recomandarilor, modernizarea proceselor industriale, analizarea
variantelor in vederea selectarii celor mai bune tehnologii disponibie, corespunzatoare
activitatiior de productie ale intreprinderilor industriale, se face atat in folosul
intreprinzatorului, pentru reducerea costurilor de productie si cresterea veniturilor, céat si
pentru imbunatatirea componentelor de mediu si deci in folosul comunitatii in care Tsi
desfasoara activitatea.

Masurile recomandate pentru reducerea consumului de energie, sunt menite a
realiza un echilibru intre dezvoltarea industriald, calitatea mediului si sdnatatea umana,
avand in final ecou la nivel global.
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ANEXA NR.1
BREVIAR DE CALCUL

Exemplu:

CALCULATIE ECONOMII

Pompe cu turatie variabile fata de pompe cu turatie fixa

Pompe cu turatie fixa (55kW, putere absorbita 46,6 kW)

Regim 24h 5 zile/ 50 saptamani pe an
saptamana

Ceea ce inseamna un consum anual de 46,6 *24*5* 50 = 279600 Kwh

Pentru pompe cu turatie variabila presupunem o economie de
numai 30% si rezulta un consum de energie anual egal cu: 195720 Kwh

Economie: 83880 kWh * 0.08 Euro / kWh = 6710 Euro/an !!!

Inseamna ca plus valoarea de 7400 Euro se recupereaza in

7400 : 6710 = 1,1 ani

Pentru o reducere a consumului cu 35% se realizeaza
0 economie de 7500 Euro / an 111!

Rezulta ca plus valoarea se va recupera in 11 luni !!!
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ANEXA NR.2

Structura consumului de energie:

SC SOMIPRESS Romania SRL

Satu Mare
Total companie 2021
_ Defalcare consum,de‘ ' :
‘energie an: 2020 UM Caag‘t [tep]
T - |10°
SR s ~oIMW 3.154,
Erjg‘rgle‘ elet;trica : A h 49 71,34
) L _lan
‘ 7 Gaz metan achnzntionat {m? 7291 01 % k3606
7Energie Termxca " |Gea i i
,ach:zmonata oo |ian
“‘destmat pt ~ van 2 2.02
| autovehicule si uttlge ‘
[Benzina :
destinat pt. ‘ E t/an - -
autovehicule si utilaje
Lemn de foc destmat
incalzuril : tian ) E
CLU destmat incalzlruf - |tan - -
Energle electnca Amw
“produsa din surse H - -
regenerabile : :
Energie termica |,
produsa din surse Van - -
regenerablle :
‘Total consum resurse [tT }909 42
L . : p -
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Energie termica produsa
din surse regenerabile
0%

Energie electrica
produsa din surse
regenerabile 0 %

CLU destinat incalzirii
0%

Lemn de foc destinat
incalzirii 0%
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Combustibili
0,03%

Gaz metan
70%

En....

Structura consumurilor
de energie
Total pe tip sursa
anul 2021




Istoric Consum En. Electrica
Perioada: 2020-2021

Somipress Romania SRL
Satu Mare, Str. Spicului, nr. 34

lanuarie 20 280967
Februarie 290604
Martie 297009
Aprilie 106997
Mai 113157
lunie 197181
lulie 322381
August 225758
Septembrie 354662
Qctombrie 376512
Noiembrie 338467
Decembrie 250799
lanuarie 204 318829
Februarie 319087
Martie 335409
Aprilie 270453
Mai 342350
lunie 311481
lulie 381994
August 200543
Septembrie 297775
Octombrie 190976
Noiembrie 249278
Decembrie 169897
TOTAL 2020 3154494
TOTAL 2021 3388072
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AVEXA MRS

ISTORIC CONSUM GAZ METAN

Perioada 2020-2021

Somipress Romania SRL

Satu Mare, Str. Spicului, nr. 34

lanuarie 202 83359
Februarie 76907
Martie 68371
Aprilie 23448
:Vla'. ;gg?g Consum gaz metan [m3] 2020-2021
unie
julie 52804 100000
August 33891 90000
Septembrie 62949 80000
Octomnbrie 72354 70000
Noiembrie 84478 60000
Decembrie 63145 50000
lanuarie 202 91472 40000
Februarie 83360 30000
Martie 82721 20000
Aprilie 58235 10000
Mai 63494 0 QYL YLFLLHELYYIHUVILUFLOYE LB
lunie 50873 §5ET=55555558555252858283
lulie 56934 e5=9 <§EfEeg=< 25£5%
August 32877 " 828" §528
Septembrie 48549 - =
Octomnbrie 36020
Noiembrie 64984
Decembrie 51680
TOTAL 2020 669567
TOTAL 2021 721199



ANEXA NR. 4

Data - tipul Cantitatea Mod de determinarfactorul de emisie utilizapisii de gaze cu efect de se Observatii
Cantitatea de " I
ie/ Factor emisie
Tipul de energ . prevazut in literatura de i
. . combustibil - [= Cantitate x Factor de
energie/perioada/1 an specilitate (kg/m3 sau o
{m3 sau ke/MWh) CO2 emisie x 0.001, t
MWh) echivalent de C02]
Gaze naturale 2020 | 669.567 m3 Contorizare 1,9 kg/m3 ’ /,1.2"_72,1,7 €02
Gaze naturale 2021 | :721.199. m3 Contorizare 1,9 kg/m3 137027 tcoz
Energie electrica 2020 {3.154 MWh Contorizare 306,0 kg/MWh » 965,12,tC02
Energie electrica 2021 3;388 MWh : Contorizare 306,0 kg/MWh s - 1036,72 tCO2
{TOTAL EMISH CO2 2020] i | 2237,291C02
[TOTAL EMISH CO2 2021] | | - 2406,99 €02




ANMEXKA NR. S

AVG=1223A M= 2050 A MAX =3535 A
AWG = 1154 A MIN = 39.00 A MIAX = 3405 A
AVG = 1200A MIN = 19.00 A MAX = 352.0A
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AVG =4879%
AVG = 4675 %
AVG = 5172%

I = 2800 %
MIH = 3.200 %
M = 3,100 %

HAX = 9.200 %
MAX = 20.18 %
HMAX = 9,400 %
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AVG = 2212 kW
AVG = 2115 kW
AVG = 22.56 kW
AVG = 6583 kw

14 = 4.479 kW
I = 4,081 kW
MIN = 4,294 kW
TN = 1285 kW
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241812022
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kVA

VG

852 KVA N = 5.640 KA

AVG = 2699 KVA
AVG = 27.94 kvA
AVG = B3.55 kvA

MIN = 5,253 kVA
M = 5312 kVA
MIH = 16.20 kVA

MAY = 36,24 kKVA
AX = 34.00 VA
HRAX = 3533 KVA
HAX = 1055 KVA
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AVE = 28,16 kvar
AVG = 16.74 kvar
AVG = 1645 kwar
AVG = 51.35 kvar

PMAX = 21,60 kvar
MAX = 67.61 kvar
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AVG =BBa2kvar  HIN = 4.563 kvar
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AVG = D.7859 MIN = 0.7100 HAX = 0.8220
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AVG = 83.86 kW Mt = 6381 kw HMAX = 107.5 kw
AVG = BT.02 kW MIN = 6538 kW S1AX = 209.3 kW
AVG = 84.21 kw MIN = 64.69 kW HMAX = 108.8 kW
AVG = 255.1 kw HIH = 1869 kW HAX = 325.7 kW

H

460 JRUR SO SN P - cendeas

350} - —

00} ---

200} +ererfenes R S L e

150 -

108

ot

50

)]

nepoz2 30 seconds Div 241812022
11:20:00 AM 11:34:55 AM




HIN =492 KVA  HAX =109 hva
W= 6944KVA  MAX = 1108 KVA
MAX = 110.4 kVA

AVG = 8572 kVA
AVG = 259.5KVA  MIN = 2003 kWA HAX = 330.2 kvA
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THAX = 2283 kvar T e
HAX = 2183 kvar
MAX = 21.78 kvar
AVG = -37.30 kvar -74. MAX = 6645 kvar
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ANEXA MRS

M = 97.00 A 1= 167.0 A
AVG = 9076 A M= 82008 MAX = 1455 A
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AVG = 2982 % M= 27.20 %
AVG = 24,60 % I = 2330 %
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FIAK = 26.63 kW - -
HIN = 19.92 kW HIAX = 22.22. kW
AVG=23A6 KW HIN=2201kW  HAX = 24.47 kW
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AVG = 2587 kVA  HIIHi = 2825 kVA MAX = 2748 kVA
AVG = 2174 KVA  HIN = 2085kVA MAX = 23.09 VA
AVG = 2280kVA  MEN= 2276 kA MAX = 29527 VA
AVG = 71,52 KVA Pt = 6844 kVA HAX = 75.64 kVA
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ANEXA MRS

MAX= 17194
AN = 1620 A
HAX = 1695 A
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VA

AVG = 21,96 KVA
AVG = 19,87 kVA
AVG = 21,79 KVA
AVG = 63,62 kWA

HIN = 1378 KVA
HIN = 11,13 VA
MIN = 13.82kVA
MIN = 3873 KVA
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It = 4.949 kvar

AVG =8.24¢ kvar  MIN = 4,902 kvar
AVG = 2603 kvar  MIN = 1635 kvar
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HAK =

33 kvar

MAX = 11.78 kvar
MAX = 1173 kvar
HMAX = 35,84 kvar
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AVG=AG4S KW MiN=4011KkW  HAK= 4074 kW e
AVG=AAZ4IW  MIN=4396KW  MAX = 4.457 kW
AVG =408 KW  MIN=ALIS2KW  MAX = 4237 kW
AVG=1267KkW  MIN=1258kW  MAX = 1276 kW
18 SO SOOI SUDURIN SRS VSRR SUSUUUDE ASURTROY SUVSURNE SUSRRS SURSUIS S
]s ..........
L I | SRR . B e T theaann
‘2 ----- B EERR ——— -
10}- FP O SRR AN SPRUIE S SR S, PO
] TEEOTO - IR - DR ST SRR SO S SRR S, -
13 oo -
e it —
2 lreemcrndioserinadicaranaadseacas i IS DUUPRURNG ORUE: R NNOURIN LRI IR ST WU SO RN SRR
0 ; 1
2718/2022 30 seconds /Div 21872022
1:00:00 PM

1:09:55 PM




KVA

AVG = 4812 kVA
AVG = 1485 WA

FUN = 4756 WA
MIN = 34,73 KWA

MAX = 4,855 WA
MAX = 14.95 KVA
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HAx =363 var
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